



Enviar búsqueda


Cargar
informe de calidad SANEAMIENTO.pdf
•
2 recomendaciones•2,694 vistas

D
DltMercadoLeninSeguir
INFORME DE CALIDAD DE SANEAMIENTO - PNSRLeer menos

Leer más
Ingeniería




Denunciar
Compartir








Denunciar
Compartir



1 de 17Descargar ahoraDescargar para leer sin conexión











































Recomendados
COMO LLENAR EL CUADERNO DE OBRA
COMO LLENAR EL CUADERNO DE OBRAGOBIERNO REGIONAL DE TACNA 


Modelo inf. tecnico adic. obra
Modelo inf. tecnico adic. obraAlejandro Shishco 


Detalle de especificaciones tecnicas
Detalle de especificaciones tecnicasirex falcon 


02 p.u. alcantarillado
02 p.u. alcantarilladoelpresario 


Modelo de informe de compatibilidad
Modelo de informe de compatibilidadyyleyyle 


especificaciones tecnicas
especificaciones tecnicasDAYSI MAYTA 


INFORME DE ADICIONAL-DEDUCTIVO DE OBRA.pdf
INFORME DE ADICIONAL-DEDUCTIVO DE OBRA.pdfpepeyugogal 


INFORME DE MAYORES METRADOS..doc
INFORME DE MAYORES METRADOS..docGABRIEL SALDAÑA HERRERA 







Más contenido relacionado
La actualidad más candente
Informe 001 2019 ampliacion de plazo 005
Informe 001 2019 ampliacion de plazo 005Arq. Fredy Tolentino 



Informe revision de expediente tecnico 02
Informe revision de expediente tecnico 02Herbert 0 



Especificaciones tecnicas  emboquillado
Especificaciones tecnicas  emboquilladoShomara Serrano Castillo 



Especificaciones tecnicas
Especificaciones tecnicasJOSE LUIS ESPINOZA AVENDAÑO 



1era parte cuaderno de obra enero (1)
1era parte cuaderno de obra enero (1)Wilson Ruben Quispe Condori 



204137943 modelo-para-informe-mensual-de-obra-por-administracion-directa
204137943 modelo-para-informe-mensual-de-obra-por-administracion-directaLuis Padilla Julca 



ACTA DE ACUERDO DE SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION 21.11.docx
ACTA DE ACUERDO DE SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION 21.11.docxDiegoJefersonSaCu 



2.  especificaciones técnicas cerco perimetrico
2.  especificaciones técnicas cerco perimetricowallkycayo 



Memoria descriptiva valorizada ultimo
Memoria descriptiva valorizada ultimoEdilbertoGomez2 



02 espec. tecnicas  alcantarillado
02 espec. tecnicas  alcantarilladoWillington argandoña paucar 



Informe liquid supervisor
Informe liquid supervisorAlberto Zaldívar 



APUNTES CUADERNO DE OBRA
APUNTES CUADERNO DE OBRAAntonio Aparicio 



Informe de obra de saneamiento
Informe de obra de saneamientoAlejandra Chávez Cava 



Especificaciones tecnicas
Especificaciones tecnicasPiero Gonzales Vasquez 



Contenido del informe de corte
Contenido del informe de corteAdrianaHuayllasi 



Modelo de conformidad de valorizacion
Modelo de conformidad de valorizacionkevin kent macavilca 



CARTA N° 028-2021- LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE VALORIZACION.docx.pdf
CARTA N° 028-2021- LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE VALORIZACION.docx.pdfMARCOANTONIOLEDESMAA1 



 desarrollo de metrados 
 desarrollo de metrados Rafael Edgar Leon Segura 



Modelo informe residencia_paralizacion_obra
Modelo informe residencia_paralizacion_obraAna Cecilia Ledesma Vasquez 



INFORME N°196-2021-SOLICITO CONFORMACION DE COMITÉ DE RECEPCION DE OBRA.docx
INFORME N°196-2021-SOLICITO CONFORMACION DE COMITÉ DE RECEPCION DE OBRA.docxEDILBERTOCCANTOHUAYL1 





La actualidad más candente (20)
Informe 001 2019 ampliacion de plazo 005
Informe 001 2019 ampliacion de plazo 005 


Informe revision de expediente tecnico 02
Informe revision de expediente tecnico 02 


Especificaciones tecnicas  emboquillado
Especificaciones tecnicas  emboquillado 


Especificaciones tecnicas
Especificaciones tecnicas 


1era parte cuaderno de obra enero (1)
1era parte cuaderno de obra enero (1) 


204137943 modelo-para-informe-mensual-de-obra-por-administracion-directa
204137943 modelo-para-informe-mensual-de-obra-por-administracion-directa 


ACTA DE ACUERDO DE SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION 21.11.docx
ACTA DE ACUERDO DE SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION 21.11.docx 


2.  especificaciones técnicas cerco perimetrico
2.  especificaciones técnicas cerco perimetrico 


Memoria descriptiva valorizada ultimo
Memoria descriptiva valorizada ultimo 


02 espec. tecnicas  alcantarillado
02 espec. tecnicas  alcantarillado 


Informe liquid supervisor
Informe liquid supervisor 


APUNTES CUADERNO DE OBRA
APUNTES CUADERNO DE OBRA 


Informe de obra de saneamiento
Informe de obra de saneamiento 


Especificaciones tecnicas
Especificaciones tecnicas 


Contenido del informe de corte
Contenido del informe de corte 


Modelo de conformidad de valorizacion
Modelo de conformidad de valorizacion 


CARTA N° 028-2021- LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE VALORIZACION.docx.pdf
CARTA N° 028-2021- LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE VALORIZACION.docx.pdf 


 desarrollo de metrados 
 desarrollo de metrados  


Modelo informe residencia_paralizacion_obra
Modelo informe residencia_paralizacion_obra 


INFORME N°196-2021-SOLICITO CONFORMACION DE COMITÉ DE RECEPCION DE OBRA.docx
INFORME N°196-2021-SOLICITO CONFORMACION DE COMITÉ DE RECEPCION DE OBRA.docx 






Similar a informe de calidad SANEAMIENTO.pdf
MENO.docx
MENO.docxriverquispesurco1 



Memoria de calculo
Memoria de calculoMiquersito Julca Zanabria 



INFORME INS. SANITARIAS JUNIO 2021  OK.docx
INFORME INS. SANITARIAS JUNIO 2021  OK.docxgiancarloantonyrojas 



Memoria sanitaria
Memoria sanitariaMarco Linares 



05.03 ingenieria del proyecto sanitarias   hanccoyo
05.03 ingenieria del proyecto sanitarias   hanccoyoEdwin Daniel Aguilar Luna 



MEMORIA DESCRIPTIVA.docx
MEMORIA DESCRIPTIVA.docxJosuelNuez1 



03. 01. estudios de ingenieria 
03. 01. estudios de ingenieria sadhafz 



Memoriatecnicaresidencia dr.-a.-brazales
Memoriatecnicaresidencia dr.-a.-brazalesEdgar Poen 



Memoriatecnicaresidencia dr.-a.-brazales
Memoriatecnicaresidencia dr.-a.-brazalesEdgar Poen 



Tdr d. alcides carrion
Tdr d. alcides carrionrichard mamani gallegod 



Anexo 7 memoria_calculo_agua_potable__red_humeda_y_red_seca
Anexo 7 memoria_calculo_agua_potable__red_humeda_y_red_secaJimmy Delgado Contreras 



Manual de o&amp;m alcantarillado
Manual de o&amp;m alcantarilladoCarlos Canal 



Miranda
MirandaJohan Yufra 



Miranda
MirandaJohan Yufra 



RESUMEN EJECUTIVO..doc
RESUMEN EJECUTIVO..docWilfredo Ttito Ccolqque 



12.4.4_TDR_ PLC.docx
12.4.4_TDR_ PLC.docxMarcoLaura15 



Resd. Vaca.pdf
Resd. Vaca.pdfvalerobustamanteg 



C_02_LLICLLAO ALTO.pdf
C_02_LLICLLAO ALTO.pdfJORGELUISCAMACHOCH 



1.Expediente_Tecnico_Proyecto_TomaPulpito_1021_20211119_205950_395.pdf
1.Expediente_Tecnico_Proyecto_TomaPulpito_1021_20211119_205950_395.pdfgodvinreylandeocarde1 



Resumen ejecutivo 02
Resumen ejecutivo 02wladimir diego curasma 





Similar a informe de calidad SANEAMIENTO.pdf (20)
MENO.docx
MENO.docx 


Memoria de calculo
Memoria de calculo 


INFORME INS. SANITARIAS JUNIO 2021  OK.docx
INFORME INS. SANITARIAS JUNIO 2021  OK.docx 


Memoria sanitaria
Memoria sanitaria 


05.03 ingenieria del proyecto sanitarias   hanccoyo
05.03 ingenieria del proyecto sanitarias   hanccoyo 


MEMORIA DESCRIPTIVA.docx
MEMORIA DESCRIPTIVA.docx 


03. 01. estudios de ingenieria 
03. 01. estudios de ingenieria  


Memoriatecnicaresidencia dr.-a.-brazales
Memoriatecnicaresidencia dr.-a.-brazales 


Memoriatecnicaresidencia dr.-a.-brazales
Memoriatecnicaresidencia dr.-a.-brazales 


Tdr d. alcides carrion
Tdr d. alcides carrion 


Anexo 7 memoria_calculo_agua_potable__red_humeda_y_red_seca
Anexo 7 memoria_calculo_agua_potable__red_humeda_y_red_seca 


Manual de o&amp;m alcantarillado
Manual de o&amp;m alcantarillado 


Miranda
Miranda 


Miranda
Miranda 


RESUMEN EJECUTIVO..doc
RESUMEN EJECUTIVO..doc 


12.4.4_TDR_ PLC.docx
12.4.4_TDR_ PLC.docx 


Resd. Vaca.pdf
Resd. Vaca.pdf 


C_02_LLICLLAO ALTO.pdf
C_02_LLICLLAO ALTO.pdf 


1.Expediente_Tecnico_Proyecto_TomaPulpito_1021_20211119_205950_395.pdf
1.Expediente_Tecnico_Proyecto_TomaPulpito_1021_20211119_205950_395.pdf 


Resumen ejecutivo 02
Resumen ejecutivo 02 









Último
Red transporte Eléctrica España_Plan_Desarrollo.pdf
Red transporte Eléctrica España_Plan_Desarrollo.pdftutorsti 



Potential Difference inc. Patent Portfolio.pdf
Potential Difference inc. Patent Portfolio.pdfThane Heins 



Examen 1.docx EXAMEN EN TIEMPO REAL RESUELTO
Examen 1.docx EXAMEN EN TIEMPO REAL RESUELTOfredyflores58 



Toma Domiciliaria de Agua Potable_IPN.pptx
Toma Domiciliaria de Agua Potable_IPN.pptxregina529778 



Impulsando la CX haciendo uso de IA generativa y herramientas de low code.pptx
Impulsando la CX haciendo uso de IA generativa y herramientas de low code.pptxNicolas Ricardo Archila Gomez 



Control_Finanzas_S7.pdfENTREGADO LITO RESUELTO
Control_Finanzas_S7.pdfENTREGADO LITO RESUELTOfredyflores58 



Presentación Open House Hermle 2024 Delteco
Presentación Open House Hermle 2024 DeltecoJavier Torres Merino 



Control_Calidad_S7.pdfpideloconfiable y seguro
Control_Calidad_S7.pdfpideloconfiable y seguromatepura 



Control_Calidad_S7.pdfOKAY RESUELTO LISTO
Control_Calidad_S7.pdfOKAY RESUELTO LISTOfredyflores58 



Ademes, definición, materiales, tipos de ademes y su funcionamiento.pdf
Ademes, definición, materiales, tipos de ademes y su funcionamiento.pdfPAOLAHENRYIBARRA1 



CINEMATICA DE MECANISMOS PLANOS EN INGENÍERIA .pdf
CINEMATICA DE MECANISMOS PLANOS EN INGENÍERIA .pdfElizabethTapia75 





Último (11)
Red transporte Eléctrica España_Plan_Desarrollo.pdf
Red transporte Eléctrica España_Plan_Desarrollo.pdf 


Potential Difference inc. Patent Portfolio.pdf
Potential Difference inc. Patent Portfolio.pdf 


Examen 1.docx EXAMEN EN TIEMPO REAL RESUELTO
Examen 1.docx EXAMEN EN TIEMPO REAL RESUELTO 


Toma Domiciliaria de Agua Potable_IPN.pptx
Toma Domiciliaria de Agua Potable_IPN.pptx 


Impulsando la CX haciendo uso de IA generativa y herramientas de low code.pptx
Impulsando la CX haciendo uso de IA generativa y herramientas de low code.pptx 


Control_Finanzas_S7.pdfENTREGADO LITO RESUELTO
Control_Finanzas_S7.pdfENTREGADO LITO RESUELTO 


Presentación Open House Hermle 2024 Delteco
Presentación Open House Hermle 2024 Delteco 


Control_Calidad_S7.pdfpideloconfiable y seguro
Control_Calidad_S7.pdfpideloconfiable y seguro 


Control_Calidad_S7.pdfOKAY RESUELTO LISTO
Control_Calidad_S7.pdfOKAY RESUELTO LISTO 


Ademes, definición, materiales, tipos de ademes y su funcionamiento.pdf
Ademes, definición, materiales, tipos de ademes y su funcionamiento.pdf 


CINEMATICA DE MECANISMOS PLANOS EN INGENÍERIA .pdf
CINEMATICA DE MECANISMOS PLANOS EN INGENÍERIA .pdf 








informe de calidad SANEAMIENTO.pdf

	1. ING. SEGUNDO JUAN  LINGAN HERNÁNDEZ
“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”
Satipo, 31 de Octubre del 2021.
Por intermedio del presente me dirijo a usted para saludarlo
cordialmente y mediante el presente hacerle llegar el informe N° 001-2021-N.E/E.C-
SJLH, que forma parte del correcto desarrollo de la ejecución física del proyecto:
"INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANIAMIENTO BASICO EN
LA LOCALIDAD DE SAN FELIX DE PIOTOA, DISTRITO DE MAZAMARI
- PROVINCIA DE SATIPO - REGION JUNIN SNIP 292179", esto de acuerdo a
lo señalado en la Guía de Ejecución y Post Ejecución y Liquidación de Proyectos del
PNSR ejecutados a través de Núcleos Ejecutores.
Es cuanto hago en conocimiento, para los fines correspondiente,
esperando la atención inmediata.
Atentamente;
CARTA N° 004- 2021 – N.E/E.C-SJLH
A : ING. JULIO CESAR DELGADILLO ALANYA
SUPERVISOR
ASUNTO : INFORME MENSUAL DEL ÁREA DE CALIDAD N° 04
REFERENCIA : PROYECTO: "INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA Y
SANIAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE SAN
FELIX DE PIOTOA, DISTRITO DE MAZAMARI -
PROVINCIA DE SATIPO - REGION JUNIN SNIP 292179"
 


	2. ING. SEGUNDO JUAN  LINGAN HERNÁNDEZ
"INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANIAMIENTO BASICO EN LA
LOCALIDAD DE SAN FELIX DE PIOTOA, DISTRITO DE MAZAMARI -
PROVINCIA DE SATIPO - REGION JUNIN”
ESPECIALISTA EN CALIDAD
JULIO - 2021
PROYECTOS DEL PNSR – BAJO MODALIDAD DEL
NÚCLEO EJECUTOR
OBRA:
"INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA Y
SANIAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE SAN
FELIX DE PIOTOA, DISTRITO DE MAZAMARI -
PROVINCIA DE SATIPO - REGION JUNIN SNIP 292179"
ING. SEGUNDO JUAN LINGAN HERNÁNDEZ
ESPECIALISTA EN CALIDAD
 


	3. ING. SEGUNDO JUAN  LINGAN HERNÁNDEZ
Mediante el presente me dirijo a Usted, con la finalidad de saludarlo y
en calidad de Especialista de Calidad por parte de la Supervisión del proyecto:
"INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANIAMIENTO BASICO EN LA
LOCALIDAD DE SAN FELIX DE PIOTOA, DISTRITO DE MAZAMARI -
PROVINCIA DE SATIPO - REGION JUNIN SNIP 292179", hacerle llegar las partidas
ejecutadas en cuanto a Calidad, de la obra de la referencia, en concordancia a lo establecido
en la Guía de Ejecución y Post Ejecución y Liquidación de Proyectos del PNSR ejecutados a
través de Núcleos Ejecutores, según se detalla a continuación:
I. ASPECTOS GENERALES:
1.1 Fecha de entrega de terreno : 27 de Abril de 2021
1.2 Fecha de inicio de obra : 27 de Abril de 2021
1.3 Plazo de ejecución : 120 días calendario
1.4 Fecha prevista de culminación : 24 de Agosto de 2021
1.5 Ampliación de Plazo N°01 : 37 días calendario
1.6 Nueva Fecha de culminación de Obra : 30 de Setiembre de 2021
1.7 Ampliación de Plazo N°02 : 31 días calendarios
1.8 Nueva Fecha de culminación de Obra : 31 de octubre de 2021
1.9 Monto inicial de la obra : S/. 1,796,712.85
1.10 Núcleo Ejecutor
a) Presidente : Sr. Hitler Veliz Unsihuay
b) Secretario : Adelina Segueiros Quintana
c) Tesorero : Brigida Chamorro Barreto
d) Fiscal : Herminio Huamán Palomino
1.11 Proyectista : CONSORCIO CONSULTOR GRUPO N°03
1.12 Residente de obra : Ing. Hipólito Alfonso Rojas Zavaleta
1.13 Supervisor de proyecto : Ing. Julio Cesar Delgadillo Alanya
INFORME N° 004- 2021 – N.E/E.C-SJLH
A : ING. JULIO CESAR DELGADILLO ALANYA
SUPERVISOR
DE : ING. SEGUNDO JUAN LINGAN HERNÁNDEZ
ESPECIALISTA EN SUPERVISION DE CALIDAD
ASUNTO : INFORME MENSUAL DEL ÁREA DE CALIDAD N° 04
REFERENCIA : PROYECTO: "INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA Y
SANIAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE SAN
FELIX DE PIOTOA, DISTRITO DE MAZAMARI -
PROVINCIA DE SATIPO - REGION JUNIN SNIP 292179"
FECHA : 31 de Octubre de 2021
 


	4. ING. SEGUNDO JUAN  LINGAN HERNÁNDEZ
"INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANIAMIENTO BASICO EN LA
LOCALIDAD DE SAN FELIX DE PIOTOA, DISTRITO DE MAZAMARI - PROVINCIA
DE SATIPO - REGION JUNIN SNIP 292179"
1. OBRAS DE AGUA POTABLE
1.01. CAPTACIÓN
Definición:
La captación es una estructura de concreto que sirve para proteger al manantial y
recolectar agua para abastecer a la población.
Esta estructura de concreto compone de las siguientes partes:
 Cerco de protección
 Sello de protección
 Cámara húmeda
 Caja de válvula
Esta partida consiste en el colocado de concreto f’c=210kg/cm2, en el que todas las
áreas de concreto funcionen como concreto estructural y también como concreto
simple, para que soporte las sobrecargas a las que ese diseñado.
1.02. LINEA DE CONDUCCION
Descripción:
La línea de conducción se ha diseñado teniendo en cuenta el caudal máximo diario, el
cual tiene un funcionamiento hidráulico por gravedad, siendo el conjunto de tuberías,
accesorios, estructuras y obras de arte encargados de la conducción del agua desde la
captación hasta el reservorio, el diámetro de esa tubería ha sido diseñada en función
del caudal máximo horario y ha sido diseñado mediante el método de caudales
unitarios aprovechando la carga estática existente y proporcionar la suficiente presión
en los distintos puntos de la red. La tubería a utilizar es de PVC clase 10, siendo está
tubería económica, flexible, durable de poco peso y de fácil transporte e instalación
1.03. RESERVORIO APOYADO
Descripción:
El reservorio será de concreto armado del tipo apoyado y de forma cuadrada, tendrá
un volumen de almacenamiento de 10 m3. Se encontrará ubicado en las coordenadas
8756712.8592N, 570890.4344E, 1088.6627 msnm
La cámara húmeda tiene un accesorio y un cono de rebose que sirve para eliminar el
exceso de producción de fuentes y un hipoclorador de PVC de 4” el cual ira
suspendido al nivel de la salida del Agua; y la cámara seca donde se encuentra todas
las válvulas de control y de esta manera maniobrar para su regulación de operación.
 


	5. ING. SEGUNDO JUAN  LINGAN HERNÁNDEZ
Adicionalmente se construirán un cerco perímetro con malla metálica de 8”x6”x 2.60
m, los cuales irán empotrados con concreto 140 kg/cm2 +30% PM.
El reservorio poseerá un hipoclorador de forma cilíndrica donde se llevará a cabo el
proceso de combinación de hipoclorito de calcio con el agua para posteriormente
disuelto pase a llenar el reservorio propiamente dicho
1.04. CASETA DE VALVULA
Descripción
Es una caja de concreto simple, provista de una tapa metálica que protege las válvulas
de control del reservorio, de medidas internas 1.00 x 1.20 x 1.00
Aquí se encuentran ubicadas las válvulas de control para ser operadas
satisfactoriamente.
1.05. LINEA DE DISTRIBUCIÓN
Descripción:
Se le llama línea de conducción, al conjunto integrado por tuberías, y dispositivos de
control, que permiten el transporte del agua -en condiciones adecuadas de calidad,
cantidad y presión- desde la fuente de abastecimiento, hasta el sitio donde será
distribuida. La línea es aquella que pasa por todas las calles.
Las cantidades de agua se han definido en base a las dotaciones y en el diseño que
completan las condiciones más desfavorables, para la cual se analizan las variaciones
de consumo considerando en el diseño de la red el consumo máximo horario. El
diámetro seleccionado cumple en conducir el gasto de diseño con velocidades
comprendidas entre 0.60 m y 3.00 m.
DISEÑO DE RED DE DISTRIBUCIÓN:
Para el diseño de redes de distribución se consideraron los siguientes criterios:
La red de distribución se deberá diseñar para el caudal máximo horario.
Realizar el levantamiento topográfico incluyendo detalles sobre la ubicación de
construcciones domiciliarias y públicas, así también anchos de vías, áreas de
equipamiento.
La determinación de los caudales en los tramos de las tuberías se realice con el criterio
de caudal unitario en función al número de viviendas servidas.
La forma de determinación de los caudales se presenta a continuación
El caudal por nudo será: Qn = Qu * Viv.inf
Donde el caudal unitario poblacional se calcula por: Qu = Qt / Viv.t
Donde:
Qn = Caudal en el nudo (I/s)
Qu = Caudal unitario poblacional (l/s/hab)
Qt = Caudal Total o caudal máximo horario (I/s)
 


	6. ING. SEGUNDO JUAN  LINGAN HERNÁNDEZ
Viv.inf = Vivienda del area de influencia (und)
Viv.t = Viviendas totales del proyecto (und)
La Cámara de válvulas servirá para fines de protección, operación y mantenimiento.
Las dimensiones de la cámara deberán permitir la operación de herramientas y otros
dispositivos alojados dentro de la misma. Todas las válvulas de los proyectos deberán
tener su cámara de válvulas
Las válvulas de purga de lodos se ubicarán en los puntos de cotas más bajas de la red
de distribución, en donde se pudieran acumular sedimentos, se deberán considerar
sistemas de purga.
Las válvulas de aire serán automáticas se ubicarán en los puntos de cotas más altas de
la red de distribución, en donde se pudieran acumular bolsas de aire, se deberán
considerar sistemas de evacuación de aire.
Las válvulas de control; La ubicación y cantidad de válvulas de control en una red de
distribución se determinan con la finalidad de poder aislar un tramo o parte de la red
en caso de reparaciones o ampliaciones, manteniendo el servicio en el resto de esta.
Mientras mayor número de válvulas se tengan en la red, menor será la parte sin
servicio en caso de una reparación, pero más costoso el proyecto. En poblaciones
concentradas deben proveerse de una válvula de ingreso a la red y en los puntos donde
exista un ramal de derivación importante.
2. SISTEMA DE SANEAMIENTO
2.01. UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO
Descripción:
Comprende la construcción de 45 unidades básicas de saneamiento (UBS) tipo
Compostera. Para cada vivienda se considera 01 UBS y para las instituciones
educativas se previó servicios sanitarios según el Reglamento Nacional de
Edificaciones - IS10 Instalaciones Sanitarias para edificaciones.
A. UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO COMPOSTERA (UBS-C)
El presente proyecto, tiene una construcción de una UBS Tipo Compostera (UBSC).
Este caso se plantea debido a la ubicación de las viviendas dispersas y a la poca
permeabilidad del suelo.
El total se proyecta 39 UBC-C de las cuales 35 UBS serán Instalada en las viviendas
que cuentan con conexión domiciliaria y 04 UBS en las Instituciones educativas (02
UBS por cada institución)
CUARTO DE BAÑO
El cuarto de baño es el que permite dar privacidad al usuario durante su uso.
Contará con un inodoro, diseñado para este tipo de unidad debido a las
características del terreno. Este cuarto de baño deberá contar con las dimensiones
mínimas recomendadas por el Reglamento Nacional de Edificaciones.
 


	7. ING. SEGUNDO JUAN  LINGAN HERNÁNDEZ
Características:
 El cuarto de baño cuenta con dos compartimientos, el primero tiene
medidas de interior de 1.25 m x 1.95 m y 2.40 m de altura, dicho
compartimiento alojará los aparatos sanitarios como el lavatorio y la ducha.
En el segundo comportamiento tiene medida interior de 1.25m x 1.95 m y
2.25 m de altura, aquí se aloja la taza separadora de orina y el urinario.
 La cimentación del cuarto de baño es a base de cimientos corridos de
concreto 1:10+30% P.G. de ancho = 0.40 m y altura h=0.60 m, asi mismo
posee un sobrecimiento de concreto simple de espesor e=0.125 m y altura
h=0.35 m.
 La estructura armada está conformado por 04 columnas de concreto
armado f’c=210 kg/cm2 de 0.15m x 0.15 m de sección y una altura de 2.40
m, 04 vigas de concreto armado f'c=210 kg/cm2 de 0.15m x 0.15 m de
sección, 02 vigas son de longitud de 2.80m y las otras dos sera de 1,95m.
B. CAMARAS COMPOSTERA
Compartimientos donde se depositan las heces hasta transformarse en abono natural
libre de microorganismos. Se tienen 2 cámaras que funcionan alternadamente, cada
cámara debe ser lo suficientemente grande como para acumular los residuos de por
lo menos 1 año. En este tiempo la mayor parte de los organismos patógenos mueren
antes de que se extraiga el material descompuesto.
Características:
 Las cámaras tienen las dimensiones interiores de 0.90m x 1.40m de base y
una profundidad de 0.70m, en donde se estima se almacenará las excretas
por un periodo mayor de un año.
 Las cámaras cuentan con una losa inferior de concreto f’c=175 kg/cm2,
sobrecimiento de 1:8 + 25% PM, muros de ladrillos KK 18 huecos
colocados de soga, losa superior de concreto armado f'c=210 kg/cm2 y tapa
de concreto f c=175 kg/cm2 selladas con cemento - yeso a lo largo del
perímetro de la misma.
C. TUBERIA DE VENTILACION
Tiene como finalidad evacuar los gases generado en las cámaras de secado,
estableciendo conexión con el exterior.
Está compuesto por un conducto de PVC de 2” de diámetro, que se coloca dentro o
fuera del baño y está interconectado con la cámara seca para evacuar los malos
olores.
Cuenta con un sobrero de ventilación en la parte superior para evitar el ingreso de
objetos no deseados.
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D. HUMEDALES (WETLAND)
El humedal está constituido por geomembrana PVC e=0.75mm, substrato de
piedras de 6" y gravilla de 1/2", y plantas emergentes (Totora, Papiro, Achira, u
otras predominantes en la zona). El Humedal tiene las siguientes dimensiones:
Longitud - 2.30m
Ancho - 1.15m
Profundidad - 0.60m
Las aguas grises del lavatorio, ducha y lavadero multiusos pasarán a través de una
trampa de grasa de concrete f'c=175kg/cm2, luego pasara al humedal y finalmente
el agua tratada saldrá por la caja de recepción de líquidos de concreto
f’c=175kg/cm2. La conexión entre esta la trampa de grasa, el humedal y la caja de
recepción de líquidos es mediante tuberías de PVC SAL de 4”, cuya longitud
máxima debe ser de 2.00m entre conexión.
El agua final tratada podrá ser utilizada para el uso de riego, mas no ser utilizada
para consumo humano.
E. APARATOS SANITARIOS: INODORO, LAVATORIO Y DUCHA
URINARIO TIPO BAMBY
El urinario es un objeto utilizado para orinar, generalmente ubicado en baños
públicos masculinos. Suelen ser de porcelana y los hay con diferentes formas:
redondos, ovalados, rectangulares, suspendidos del muro o apoyados en el piso. En
todos los casos se ubican de manera que el borde inferior del receptáculo de la orina
este ubicado a una distancia de 70 cm del suelo y de 40 cm para personas con
discapacidad o niños. Estas alturas se deben a que el mingitorio esta diseñado para
usarlo en posición de pie.
El urinario se diferencia del inodoro en que esta diseñado solamente para orinar, es
decir, para verter únicamente desechos líquidos y no sólidos. Serán de loza
vitrificada blanca tipo Bamby que incluye todo tipo de accesorios interiores que
serán de plástico irrompible.
TAZA SEPARADORA DE ORINA
La taza separadora de orina o Sanitario ecológico seco (SES) es un elemento
sanitario utilizado para recoger y evacuar adecuadamente la orina y excretas del ser
humano sin la necesidad de usar agua. Represento una enorme mejoría respecto a
las letrinas y otros parientes cercanos por ser más cómodo en cuanto a instalación,
uso y mantenimiento, y más saludable gracias a su diseño que evita la fauna nociva
y permite una mejor higiene.
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LAVATORIO DE LOSA VITRIFICADA
El lavamanos es un tipo de recipientes en el que se vierte el agua para el aseo
personal. Serán de losa vitrificada blanco tipo fontana de buena calidad, sin
pedestal con una Have cromada de 1/2”, cadena y tampón, trampa “P” es de PVC—
SAP de 2”
DUCHA CROMADA
La ducha es metálica y cromada, con una Have cromada de buena calidad de 1/2”
de diámetro el cual incluye los accesorios que necesite su instalación. La ducha se
colocará perfectamente, nivelada, siendo la altura para su instalación mayor de 1.90
m o la medida que indique los planos.
3. CONCLUSIONES
Se realizó las supervisiones de todas los materiales, herramientas y equipos en el proyecto,
a fin de cumplir con las especificaciones técnicas.
Los desencofrados de los UBS se realiza según norma E060 respetando la cantidad de horas
de cada estructura, esta es variable según el tipo de elemento.
Los insumos cuentan con certificado y fichas técnicas que aseguran la calidad de estos
materiales para el uso en obra.
Las partidas ejecutadas en obra se vienen realizando de la misma forma como indica las
especificaciones técnicas del proyecto.
El cemento en obra se acumula en el almacén, para que así no sea exponga al sol y no
genere reacciones químicas que perjudique la calidad de mi insumo.
Los trabajadores realizan su labor con los Equipos de Protección Personal.
Las dimensiones de los trazos y excavaciones se realizan con topografía para un trabajo
más exacto, ya que en algunos puntos se tienen que respetar las pendientes, como en el caso
de la red de desagüe.
La construcción de las UBS se realiza de acuerdo a las dimensiones especificados en los
planos.
4. NORMAS TÉCNICAS
Se ha considerado como código básico para el diseño de las estructuras existentes, el
Reglamento Nacional de Construcciones, Normas Técnicas de Edificación:
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 Norma Técnica de Edificación E-060(Concreto Armado
 Norma Técnica de Edificación E-020(Cargas)
 Norma Técnica de Edificación E-030(Sismo Resistente)
 Norma Técnica de Edificación OS.050(Redes de Distribución)
5. RECOMENDACIONES
Tener los certificados de calibración de los equipos usados en obra con vigencia de 5
meses, deben ser actualizados para una mayor certeza de su funcionamiento y
exactitud que ofrecen dichos equipos.
Realizar inspecciones constantes en el momento del asentado de ladrillo cara vista.
Contar con los certificados de calidad de los materiales e insumos usados en obra.
Realizar charlas para los trabajadores de cuidado y protección personal.
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SE REVISÓ Y EVALUÓ LA CALIDAD DE LOS MATERIALES PARA EL
DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO
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SE REVISÓ Y EVALUÓ LA CALIDAD DE AGREGADOS PARA SU USO
CORRESPONDIENTE
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SE INSPECCIONÓ LA EXCAVACIÓN PARA LAS ZAPATAS DE LOS
PASES AEREOS
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SE INSPECCIONÓ Y EVALUÓ EL TERRENO
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VERIFICANDO Y EVALUANDO LA CALIDAD DE MATERIALES QUE
SE UTILIZO EN EL ACABADO DEL RESERVORIO
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VERIFICANDO Y EVALUANDO LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS
DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO
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