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LOCALIZACIÓN DE EQUIPOS DEL SISTEMA DE DETECCIÓN, ALARMA Y SUPRESIÓN DE CUARTO DE CASA DE
BOMBAS CCB-90003
R2B-P6-409A-02-S-CED-00120
CABLEADO Y CÉDULA DE TUBERÍA CONDUIT DEL SISTEMA DE DETECCIÓN, ALARMA Y SUPRESIÓN DEL CUARTO
DE CASA DE BOMBAS CCB-90003.
NOTAS
N.C.
(NE)
VIENTOS
REINANTES
(SW)
R2B-P6-409A-02-S-TI-00122
TÍPICOS DE INSTALACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DEL SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMAS DE LOS CUARTOS
DE CASA DE BOMBAS CCB-90001, CCB-90002, CCB-90003, CCB-90004.
CUARTO DE CASA DE BOMBAS CCB-90003
UNIDAD
1
DESCRIPCION
ML
PZA
PZA
JGO
PZA
PZA
LISTA DE MATERIALES
TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CÉD. 40, DE 3/4 " DE Ø (21 MM)
CAJA DE REGISTRO SERIE OVALADA TIPO L DE 3/4" Ø (21 MM)
CAJA DE REGISTRO SERIE OVALADA TIPO T DE 3/4" Ø (21 MM)
PZA
JGO
PZA
MONITOR Y CONTRA TUERCA DE ACERO GALVANIZADO DE (3/4'')
CABLE DE COBRE PAR TRENZADO CAL. 2X16 AWG
ML
ML TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CÉD. 40, DE 1" DE Ø (27 MM)
PZA
REDUCTOR BUSHING DE 1" Ø (27MM) A 3/4" DE Ø (21MM)
CABLE MONOPOLAR DE COBRE CAL. 16 AWG
PZA
PZA
CAJA DE REGISTRO SERIE OVALADA TIPO L DE 1" DE Ø (27 MM)
CAJA DE REGISTRO SERIE OVALADA TIPO T DE 1" DE Ø (27 MM)
CAJA DE REGISTRO SERIE OVALADA TIPO DE 3/4" DE Ø (21 MM)
SELLO VERTICAL CONDUIT EYS DE 3/4" Ø
TUERCA UNION DE 3/4" Ø TIPO UNY-205
CABLE MONOPOLAR DE COBRE CAL. 14 AWG
PZA
CONECTOR RECTO PARA TUBERIA FLEXIBLE DE 3/4" Ø (21MM)
NIPLE DE 3/4" Ø (21MM)
TAQUETE DE EXPANSION CON TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL
Y ARANDELA PLANA Y DE PRESION 1 1/2" DE LARGO X 3/8"
TUBO METALICO FLEXIBLE DE ACERO GALVANIZADO TIPO
"LICUATITE" DE 3/4" Ø (21mm )
TAQUETE DE IMPACTO EXPANSIVO DE DE 3/8" X 1 1/2" DE
LONGITUD.
ABRAZADERA TIPO OMEGA DE ALUMINIO FUNDIDO PARA TUBERIA
CONDUIT DE 3/4" Ø (21mm)
SOLERA DE ACERO AL CARBON DE 6 X 60 X 1/4" DE ESPESOR.
ESPECIFICACION ASTM A-36
PZA
MODULO DE CONTROL FCM-1
PZA
PZA
PZA
PZA
CAJA DE REGISTROS PARA AREAS PELIGROSAS SERIE REDONDA
TIPO L DE 3/4" Ø (21MM). NO. CAT: GUAL-26
CAJA DE REGISTROS PARA AREAS PELIGROSAS SERIE REDONDA
TIPO T DE 3/4" Ø (21MM). NO. CAT: GUAT-26
CAJA DE REGISTROS PARA AREAS PELIGROSAS SERIE REDONDA
DE 3/4" Ø (21MM). NO. CAT: GUA-26
PZA
CAJA DE REGISTROS PARA AREAS NO PELIGROSAS SERIE
REDONDA DE 3/4" Ø (21MM). NO. CAT: SEH-2
PZA
PZA
ABRAZADERA TIPO U DE ALUMINIO FUNDIDO PARA TUBERIA
CONDUIT DE 3/4" Ø (21mm)
PZA
PZA
ML
ML
ML
CODIGO CANTIDAD
333.90
0
2
PZA
CAJA DE REGISTROS PARA AREAS NO PELIGROSAS SERIE
REDONDA DE 3/4" Ø (21MM). NO. CAT: SEHC-2
PZA
CAJA DE REGISTROS PARA AREAS NO PELIGROSAS SERIE
REDONDA DE 3/4" Ø (21MM). NO. CAT: SEHX-2
PZA
MINIMODULO DE CONTROL MMC-1
2
3
4
5
6
7
8
9
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215.95
117.85
22.85
37.00
24.00
14.00
14.00
0.00
4.00
2.00
1.00
12.00
CAJA DE REGISTROS PARA AREAS PELIGROSAS SERIE REDONDA
DE 3/4" Ø (21MM). NO. CAT: GUAX-26
1.00
PZA
1.00
1.00
2.00
7.00
3.00
7.00
19.00
9.00
8.00
40.00
20.00
3.00
4.00
8.00
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1.- ESTE PLANO ESTA ELABORADO DE ACUERDO A LA SIGUIENTE NORMA:
· NFPA 70" NATIONAL ELECTRICAL CODE"
· NFPA 72 "NATIONAL FIRE ALARM CODE"
· NOM-001-SEDE-2012 INSTALACIONES ELÉCTRICAS, UTILIZACIÓN
· NOM-002-STPS-2000 CONDICIONES DE SEGURIDAD, PREVENCIÓN, PROTECCIÓN
Y COMBATE DE INCENDIOS EN LOS CENTROS DE TRABAJO
2.- PARA TODAS LAS ALARMAS VISIBLES (INTERIOR/EXTERIOR) EL ALAMBRADO
LLEGA A UN MÓDULO DE CONTROL POR EQUIPO PARA COMUNICACIÓN EN
LAZO CON EL TABLERO DE DETECCIÓN Y SUPRESIÓN.
3.- PARA TODAS LAS ALARMAS AUDIBLES (INTERIOR/EXTERIOR) EL ALAMBRADO
LLEGA A UN MÓDULO DE CONTROL POR EQUIPO PARA COMUNICACIÓN EN
LAZO CON EL TABLERO DE DETECCIÓN Y SUPRESIÓN.
4.- PARA LAS SOLENOIDES EL ALAMBRADO LLEGA A UN MÓDULO DE CONTROL
PARA COMUNICACIÓN EN LAZO.
5.- PARA LOS INTERRUPTORES DE BAJA PRESION (PSL), INTERRUPTORES DE ALTA
PRESIÓN (PSH), INTERRUPTOR AUTOMÁTICO/MANTENIMIENTO (A/M), E
INTERRUPTOR PRINCIPAL/RESERVA (P/R) EL ALAMBRADO LLEGA A UN
MINIMÓDULO MONITOR FMM-101 PARA COMUNICACIÓN EN LAZO.
6.- PARA LOS DETECTORES DE GAS COMBUSTIBLE, GAS TÓXICO Y DE HIDRÓGENO,
EL ALAMBRADO LLEGA A 3 MINIMÓDULOS MONITOR FMM-101 (ALARMA BAJA,
ALARMA ALTA Y FALLA) PARA COMUNICACIÓN EN LAZO.
7.- CABLEADO CLASE A
8.- CABLE CONDUCTOR MONOPOLAR (SEÑAL/ALIMENTACIÓN), CALIBRE 16 AWG,
TIPO RHW-2, 600 V, 90 °C, AISLAMIENTO PRIMARIO DE PVC, CUBIERTA
PROTECTORA DEL CABLE DE PVC.
9.- CABLE PAR TRENZADO PARA APLICACIÓN EN LAZO 16 AWG, CON AISLAMIENTO
PRIMARIO DE PVC NEGRO (+) Y ROJO (-), 80 °C, 600V, PANTALLA TOTAL Y
CUBIERTA DE PVC RETARDANTE A LA FLAMA.
10.- LOS MÓDULOS Y MINIMÓDULOS DE LOS EQUIPOS DE SUPRESIÓN Y DETECTOR
DE GAS HIDRÓGENO SE UBICARAN DENTRO DE UN GABINETE ELÉCTRICO
SITUADO EN INSTRUMENTACIÓN Y TELECOM.
11.- VER TÍPICO DE INSTALACIÓN R2B-P6-409A-02-S-TI-00122, PAGINA 1 DE 5.
12.- VER TÍPICO DE INSTALACIÓN R2B-P6-409A-02-S-TI-00122, PAGINA 2 DE 5.
13.- VER TÍPICO DE INSTALACIÓN R2B-P6-409A-02-S-TI-00122, PAGINA 3 DE 5.
14.- VER TÍPICO DE INSTALACIÓN R2B-P6-409A-02-S-TI-00122, PAGINA 4 DE 5.
15.- VER TÍPICO DE INSTALACIÓN R2B-P6-409A-02-S-TI-00122, PAGINA 5 DE 5.
DH2
00 000 DETECTOR DE HIDRÓGENO
DHF
00 000
DETECTOR DE HUMO
COLOCADO EN ÁREA PLENA
DHF
00 000
DETECTOR DE HUMO
ARRIBA DEL FALSO PLAFÓN
FP
DHF
00 000
DETECTOR DE HUMO
COLOCADO EN PISO FALSO
PF
ME
00 000
ESTACIÓN MANUAL DE
ALARMA EXTERIOR
DGC
00 000
DETECTOR DE GAS
COMBUSTIBLE
DT
00 000
DETECTOR DE GAS TOXICO
AA
00 000
ALARMA AUDIBLE GENERAL
EXTERIOR
ESTACIÓN MANUAL DE
ALARMA INTERIOR
M
00 000
ALARMA AUDIBLE GENERAL
INTERIOR
AA
00 000
GTM-00-000
GENERADOR DE TONOS Y
MENSAJES
TCS-00-000
TABLERO DE CONTROL DE
SISTEMA DE DETECCIÓN Y
ALARMA
LUZ VERDE (CONDICIÓN
NORMAL) INTERIOR
AVV
00 000
AAE
00 000
ALARMA AUDIBLE DE
ESTADO DEL SISTEMA DE
SUPRESIÓN DE FUEGO
AVE
00 000
ALARMA VISIBLE DE
ESTADO DEL SISTEMA DE
SUPRESIÓN DE FUEGO
000
BOTÓN DE ABORTO
BA
00
000
DISPARO MANUAL DEL
SISTEMA DE SUPRESIÓN
DE FUEGO
DMF
00
000
INTERRUPTOR DE POSICIÓN
PRINCIPAL / RESERVA
P/R
00
000
INTERRUPTOR DE POSICIÓN
AUTOMÁTICO / MANUAL
AM
00
000
INTERRUPTOR POR ALTA
PRESIÓN
PSH
00
000
CABEZA DE CONTROL ELÉCTRICA
SDY
00
LUZ VERDE (CONDICIÓN
NORMAL) EXTERIOR
AVV
000
00
LUZ ROJA (FUEGO)
EXTERIOR
AVR
000
00
LUZ AMBAR (ALTA
CONCENTRACIÓN DE
MEZCLAS EXPLOSIVAS Y/O
HIDRÓGENO) EXTERIOR
AVAm
000
00
LUZ ROJA (FUEGO)
INTERIOR
AVR
00 000
LUZ AMBAR (ALTA
CONCENTRACIÓN DE
MEZCLAS EXPLOSIVAS Y/O
HIDRÓGENO) INTERIOR
AVAm
00 000
AP
LUZ AZUL (ALTA
CONCENTRACIÓN DE GAS
TÓXICO) INTERIOR
AVAz
00 000
LUZ AZUL (ALTA
CONCENTRACIÓN DE GAS
TÓXICO) EXTERIOR
AVAz
000
00
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD DESCRIPCIÓN
CANTIDAD
1
7
4
3
1
2
2
2
2
3
1
1
3
2
1
1
2
2
2
2
2
2
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TRANSMISOR DE DETECTOR
DE HIDROGENO
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN
DE SFI, PARA SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y PARO POR
DE EMERGENCIA
TABLERO DE CONTROL DEL
SISTEMA DE HVAC
EQUIPO
INSTALADO
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