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	1. Audiencia Recurso de  Reconsideración
VAD 2022-2026
17 de noviembre de 2022
 


	2. Longitud de la  red BT
La longitud de la red de BT de servicio particular determinada en la Resolución VAD 2022 de Enel es
muy inferior a la determinada en el Resolución VAD 2018, en el Proyecto de Resolución VAD 2022 y
en el VNR adaptado al 31 de diciembre de 2021.
= MODELO
Demanda 22 ~ > 3%
Demanda 18
Redes 22 ~ < 23%
Redes 18
• Reducción de 1/3 del valor
adoptado en la Resolución VAD
2018 para el modelado
geométrico en la Resolución
VAD 2022.
• Diferencia existente si se
comparan los valores de redes
BT por ambas veredas
consideradas para Enel y Luz
del Sur.
1 2
% red BT por ambas veredas Modelo y
demanda
0
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2.000
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13.000
VAD 2018 VNR adaptado 2021 Proy VAD 2022 VAD 2022
km
Longitud de Red BT
Red aérea Red subterránea
Se solicita considerar % de red BT por ambas veredas en las distintas zonas de densidad
de carga del ST1 similares a las establecidas en la Res. VAD 2018 y/o en el Proyecto de
Res. VAD 2022
2
 


	3. Actualización de O&M  por ajuste de longitud de red
Los costos de operación y mantenimiento resultantes de la empresa modelo deben responder a las
instalaciones de esta adaptada a la demanda.
El punto 6.1.8 de los TdR VAD (Optimización de los costos de operación y mantenimiento técnico)
señala:
“Se debe tener presente que el objetivo fundamental del estudio es establecer los costos para
una empresa teórica operando en el país, eficiente en sus costos con instalaciones adaptadas a
la demanda, técnico y económicamente óptimas cumpliendo las normas de calidad de servicio
y demás normas técnicas vigentes en el país. La empresa real será sólo un punto de partida o
de referencia, del proceso de creación de la empresa modelo y es tarea del estudio establecer
las características que tendría esta empresa teórica”.
Se solicita actualizar el metrado de las instalaciones del modelo excel utilizado para el
calcular los costos anuales de O&M en el caso que se modifiquen los resultados de la
optimización de instalaciones. De igual manera, deben actualizarle las pérdidas con
motivo de esta actualización.
3
 


	4. Asignación de costos  indirectos por actividad
El supervisor de Osinergmin modificó el criterio presentado en la prepublicación ya que, en lugar de
considerar como driver de asignación a los costos totales, se tuvo en cuenta como “driver de
asignación” los costos directos más la supervisión directa.
Esta modificación no se considera razonable. Los costos indirectos deberían considerarse para tener
en cuenta que las actividades de distribución (A4 + A5 + A6 + A7) son las que generan mayores
costos indirectos dado que la distribución de energía eléctrica es la principal actividad de la empresa y
es razonable que la mayor parte de tiempo del personal de apoyo este dedicado a la actividad de
distribución.
Se solicita respetar el mismo criterio usado en la prepublicación y que se considere para la
asignación por actividad el driver de costos totales (Costo Directo + Supervisión Directa +
Costos Indirectos) de la tabla A - Formato VIII-1 (descartando las compras de energía y la
depreciación)
4
 


	5. Se solicita eliminar  asignación del manual por no tener un sustento técnico-contable
Asignación de costos indirectos por manual
La asignación de los costos indirectos por manual no se realizó en el proceso tarifario anterior y los
TdR del presente proceso no indican que deba considerarse el manual de costos (Res. 197-94-
EM/VME) para el cálculo de los costos indirectos. La aplicación del manual es solo con fines de
presentación de los antecedentes contables
• Los TdR VAD establecen que los criterios
de dicho Manual de Costos deben
emplearse para la presentación de los
antecedentes contables de la empresa
(Etapa I: Recopilación de la información;
punto 4.1.1 Etapa I: Requerimiento de la
información).
• Los lineamientos de los TdR para el cálculo
de los costos indirectos de la empresa
modelo no hacen referencia a la utilización
del manual.
1 2
Referencia al Manual de Costos en
TdR
Composición costos estándar de
inversión
• Los Costos Estándar de Inversión de las
Instalaciones establecen los costos
indirectos de los costos unitarios.
• Los gastos generales considerados para
los costos administrativos e imprevistos no
se encuentran modelados en la empresa
modelo y el informe de inversiones no
indica que este costo se refiera a costos de
apoyo de la estructura general.
5
 


	6. Se solicita:
1. Para  las actividades de operación considerar el mismo tratamiento aplicado para las
actividades de mantenimiento correctivo (no programables).
2. Modificar las velocidades de desplazamiento a los valores propuestos por la empresa que
resultan de estudios debidamente sustentados: 20 km/h para zonas urbanas y 40 km/h para
zonas rurales.
Desplazamiento: distancias y tiempos de desplazamiento
para actividades (1)
Se presentan algunas inconsistencias en el cálculo de los costos anuales de operación y
mantenimiento
• Las actividades de operación deberían
tener un tratamiento similar a las
actividades de mantenimiento no
programables.
• Los desplazamientos para estas
actividades son individuales y se
encuentran mayoritariamente vinculados
con las actividades correctivas (por falla).
• Generalmente, la cuadrilla realiza un viaje al
punto de la operación por cada evento de
mantenimiento correctivo/falla.
1 2
Clasificación de actividades Velocidad de desplazamiento
• El tráfico vehicular se ha incrementado en los
últimos cuatro años, mientras que en el
modelo las velocidades de desplazamiento
medias se han incrementado, lo que no es
consistente.
• El factor de restricción utilizado no considera
los problemas de tráfico y los mismos
deberían ser contemplados en las velocidades
de desplazamiento.
• Esto se comprueba dado que el valor es igual
al factor de restricciones por manzanado
utilizado en los modelos de optimización.
6
 


	7. El cálculo de  traslado por intervención utilizado por el supervisor del Osinergmin no contempla el
tiempo de preparación de salida (asignación de la orden de trabajo (OT), revisión del vehículo,
recepción y carga de materiales, charla de seguridad y capacitación) y devolución al regreso (limpieza
del vehículo, devolución de herramientas, y cierre de la OT) en el que incurren las cuadrillas de
trabajo.
• Los tiempos de preparación de la cuadrilla y equipos para la salida, así como los tiempos de
devolución al regreso no se encuentra incluidos en los tiempos estándares de ejecución de las
tareas.
• Los tiempos contemplados en la base de intervenciones considera sólo los tiempos netos de
ejecución de las tareas.
Se solicita incluir los tiempos de preparación y vuelta de las actividades propuestos en el
informe final definitivo presentado.
7
Desplazamiento: distancias y tiempos de desplazamiento
para actividades (2)
 


	8. Revisión nocturna AP
Se  ha eliminado la actividad “Revisión Nocturna” para calcular los costos anuales de operación y
mantenimiento .
Al respecto debemos indicar que:
• La detección eficiente de las deficiencias de alumbrado público es conveniente realizarla en la
noche.
• Enel insiste en que las revisiones nocturnas de AP son necesarias para detectar deficiencias en
AP y no realizarlas genera el riesgo de incumplir con la normativa vigente con respecto a la
fiscalización y calidad de servicio.
Se solicita considerar la actividad de revisión nocturna de AP con una frecuencia de al
menos 1 vez por año
8
 


	9. Costos SICODI: equipos  /materiales y recursos no
considerados en la Subestación Seccionadora - 1I3S
Prepublicación – Osinergmin: Publicación – Osinergmin:
Solicitud de reconsideración:
CASE09-SC050A TABLERO PARA SERVICIOS AUXILIARES Und 1 826,90
1.- Dado que el armado CASE06-BSINT no incluye equipos tales como interruptor , equipos de
protección y transformadores de medida , se solicita incluir en el Armado CASE06-BSINT lo siguiente:
CASE06-BSINT ESTRUCTURA DE CELDA PARA INTERRUPTOR Und 1 29.595,76
2.- Toda instalación de este tipo debe disponer de un tablero de servicios auxiliares, por lo tanto se solicita
incluir el siguiente armado:
COD
ARMADO
DESCRIPCION UND CANT.
Costo
Inversión
CASE10-A PUESTA A TIERRA CON VARILLA Und 2 298,76
CASE06-BSC ESTRUCTURA DE CELDA Und 2 8.892,22
CASE06-BS
ESTRUCTURA DE CELDA DE
SECCIONADOR
Und 1 8.610,19
CASE08-BS
OBRA CIVIL DE SUBESTACION
SECCIONADORA
Und 1 7.175,77
CAMT21-
AB3255I
INTERRUPTOR SF6, TRIPOLAR, 10 KV, 630
A, 31.5 KA, INTERIOR, EQUIP. AUXILIAR
Und 1 29.595,76
CASE09-
SC050A
TABLERO PARA SERVICIOS AUXILIARES Und 1 826,90
Costo
Inversión US$
55.399,60
COD
ARMADO
DESCRIPCION UND CANT.
Costo
Inversión
CASE10-A PUESTA A TIERRA CON VARILLA Und 2 299,94
CASE06-BSC ESTRUCTURA DE CELDA Und 1 8.241,96
CASE06-BS
ESTRUCTURA DE CELDA DE
SECCIONADOR
Und 2 16.269,56
CASE08-BS
OBRA CIVIL DE SUBESTACION
SECCIONADORA
Und 1 7.225,40
CASE06-
BSINT
ESTRUCTURA DE CELDA PARA
INTERRUPTOR
Und 1 1.471,55
Costo
Inversión US$
33.508,41
9
 


	10. Proyecto de mejora  de la calidad
OBSERVACIÓN
OSINERGMIN
COMENTARIOS ENEL
TEMA
Osinergmin solicita evidencia de
compra a escala a fin de considerar
reducción de costos.
No se debería considerar reducción de costos dado
que no se trata de compras a gran escala. La factura
de compra presentada es sobre la compra de 15
equipos, mientras que la propuesta VAD contempla
la compra promedio anual de 7 recloser (un total de
29 recloser en los 4 años).
1. Enel no describió criterios de
selección de alimentadores.
2. El periodo de análisis debe ser
de al menos 3 años.
3. No se ha elaborado un análisis
individualizado por tipo de
equipo y alimentador.
1. Sí se especificó el criterio de selección en el
Informe presentado en setiembre 2022.
2. En los TdR se especifica que debe considerarse
data del año 2021.
3. Sí se realizó el análisis individualizado, el que se
adjuntó en el informe presentado en setiembre
2022.
Osinergmin indica que puede haber
duplicidad en el reconocimiento de
costos de los materiales
No existe duplicidad de costos dado que los equipos
son especializados. El telecontrol no está
contemplado en la empresa modelo. En los TdR se
clasifica a los equipos de recierre y seccionalización
automáticos como Proyectos de Mejora de Calidad.
FACTOR DE COMPRA
A ESCALA
METODOLOGÍA DE
ESTUDIO
DUPLICIDAD DE
COSTOS
10
10
 


	11. Error en costo  de sed compacta bóveda de 400 kVa –ST1
Publicación –
Osinergmin:
Reconsideración Solicitada:
TABLERO BT
SED Compacta bóveda 400KVA - 4 salidas
SED Compacta bóveda 400KVA - 6 salidas
TABLERO BT TABLERO BT
US$
27,511.74
US$
27,511.74
SED Compacta bóveda 400KVA - 6 salidas
TABLERO BT TABLERO BT
US$
Se debe considerar:
 6 seccionadores fusibles verticales
 18 fusibles y terminales para cable BT
 1 tablero adicional BT
11
 


	12. Cargos extra VAD  – 1er y 2do Piloto Medición
Inteligente
Publicado Oct.
2022
Obs.
103
Cargo adicional VAD 2018-1er
Piloto
Obs.
103
Actualizar cargo adicional 1er piloto
Obs.
104
Reconsideración Nov.
2022
Segundo piloto Medición Inteligente
Obs.
104
Sustento costos 2do piloto Medición
Inteligente
La empresa presentó cotizaciones
de diversos proveedores, mostrando
las características técnicas,
funcionalidades, alcance y tiempo
de vigencia de las licencias.
Sin embargo el regulador en el
Opex consideró un monto menor
por concepto de Licencias del
software de integración.
Incorporar como capex los costos
por licencia para la gestión del
sistema de medición integrado
(inicialmente considerado como
Opex), el cual permitirá la
integración con medidores de las
tres marcas a instalar en el piloto.
Considerar el integró del monto
propuesto como costo de licencia.
Sustento
Facturas por:
 Mano de
Obra
 Compra
equipos
 Sistema
 Gastos
logísticos
Cotización por:
 Costo anual de
licencia uso
sistema por
equipo
 Gerenciamiento
sistema
 Soporte y
mantenimiento
Considerar los costos reales
incurridos durante la ejecución del
1er Piloto, recalcular el factor de
sustento y, por lo tanto, modificar el
valor del VAD del piloto 2018-2022.
.
La empresa sólo presentó cuadro
con costos totales del proyecto, no
se adjuntaron copias de facturas de
compras y servicios contratados.
Por lo tanto, se considera que los
costos presentados carecen de
sustento.
12
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	13. Costos de O&M:  inventario –inspecciones Redes MT
y Subestaciones
Observación Osinergmin
Actividad de inspección considera como actividad complementaria de otras actividades como
termografía y otras actividades. Señala que se podría realizar la inspección de redes y subestaciones
conjuntamente con la termografía.
Solicitud de reconsideración
Osinergmin, en el Informe de Evaluación Final Estudio VAD definitivo, determinó entre otras
actividades lo siguiente:
Actividad Inspección: ejecución con personal contratista.
Actividad Termografía: ejecución con personal propio.
Se solicita considerar la ejecución de la actividad de inspección de forma separada considerando los
recursos necesarios por las siguientes razones:
a. Contingencia laboral. el Decreto Supremo N° 001-2022-TR, que modifica el Decreto Supremo N°
006-2008-TR, que regulan los servicios de tercerización, indica en el Artículo 5 que: “la
Desnaturalización de la tercerización, se produce cuando los trabajadores de la empresa
contratista están bajo la subordinación de la empresa principal .”
b. Fiscalización regulatoria. La Resolución de Consejo Directivo del Osinergmin N° 228-2009-OS/CD,
“Procedimiento para la Supervisión de las Instalaciones de Distribución Eléctrica por Seguridad
Pública“ el cual se encuentra vigente, indica en el numeral Nro. 8 que la información deberá ser 13
 


	14. Ausentismo y suplemento  de descanso para terceros
OBSERVACIÓN OSINERGMIN
RESPUESTA ENEL
El regulador señala respecto a los costos del personal tercerizado que no se debe incluir los costos
correspondientes al ausentismo y tiempo de descanso ya que forman parte de la remuneración
pagada al contratista.
Sin perjuicio de lo mencionado, la tercerización de
servicios no restringe el ejercicio de derechos
individuales y colectivos de trabajadores. En
consecuencia, los trabajadores de las contratas
tienen mismos derechos y beneficios que los
sujetos al régimen laboral de actividad privada
incluyendo, entre otros, ausentismo y tiempo
suplementario (Art7. Ley 29245 Tercerización)
El modelo de costos de O&M considera una
estructura de costos por recurso, tal como se
muestra en el fichero (a la derecha), En
consecuencia, en el costo de hora-hombre del
Contratista se debe considerar el ausentismo y
tiempo suplementario por fatiga y necesidades
básicas personales e hidratación.
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	15. Se solicita el  reconocimiento de pérdidas en fusibles MT.
Se presentan tablas de fabricante (SIBA - NIKDIM) y se
elaboraron los cálculos justificativos de los fusibles de
llegada (MT) y salida (BT) a SED MT/BT.
OBSERVACION
OSINERGMIN
Solicitud Recurso
Reconsideración
Osinergmin indica: “Para
considerar un mayor nivel de
desagregación de pérdidas
deberá sustentarse con
registros de medición o tablas
de fabricante y/o los cálculos
justificativos correspondientes.”
Sobre empalmes de BT, se ejecutaron pruebas en
laboratorio de resistencia en empalmes de cables BT. En
base a ello se ha calculado un factor incremental
respecto a las pérdidas en redes BT para su
reconocimiento.
Se elaboró cálculo considerando lo siguiente: (a) longitud
entre 3 a 4 m por terna, (b) cálculo de pérdidas unitarias
en los cables de conexión por tamaño de SED, (c) las
pérdidas deben ser incluidas como parte de las pérdidas
en redes de MT.
Pérdidas Técnicas
Fusibles
Media
Tensión
Fusibles Baja
Tensión
Empalmes
de Baja
Tensión
Cables de
Conexión al
Bushing de
MT de SED
MT/BT
15
 


	16. Pérdidas Técnicas
OSINERGMIN reconoce  el
concepto de pérdidas
técnicas en empalmes
MT. Sin embargo se ha
detectado un error
material en el factor
utilizado.
Error Material
Empalmes
de Media
Tensión
OBSERVACION
OSINERGMIN
Solicitud Recurso
Reconsideración
16
 


	17. Pérdidas Técnicas
OSINERGMIN consideró  las
pérdidas en Aisladores MT.
Sin embargo, se ha detectado
nuevamente un error material
en el metrado de redes MT.
OBSERVACION
OSINERGMIN
Solicitud Recurso
Reconsideración
Aisladores
de Media
Tensión
17
 


	18. Se ha detectado  un error
material en la fórmula aplicada
por OSINERGMIN en el cálculo
de los factores de expansión de
pérdidas PEBTSED & PPBTSED.
El factor de corrección (efecto de suspensión – flecha)
considera que la longitud real del conductor es mayor a
la distancia lineal entre las postaciones. En base a
porcentajes incrementales señalados en el SICODI
(características físicas: suspensión, flecha y/o curvaturas)
sobre los conductores. Se ha calculado un factor
incremental respecto a las pérdidas en redes BT y MT.
Pérdidas Técnicas
Osinergmin indica: “Para
considerar un mayor nivel de
desagregación de pérdidas
deberá sustentarse con registros
de medición o tablas de
fabricante y/o los cálculos
justificativos correspondientes.”
OBSERVACION
OSINERGMIN
Solicitud Recurso
Reconsideración
Cálculo de
Factores de
Expansión
de Pérdidas
PEBTSED &
PPBTSED:
Factor de
Corrección
Pérdidas en
Redes de BT
y MT por
(Efecto de
Suspensión -
Flecha)
Para calcular los factores de expansión de pérdidas
PEBTSED & PPBTSED, OSINERGMIN en la publicación
del VAD 2022-2026 no aplica la fórmula “PÉRDIDAS EN
SUBESTACIONES MT/BT ADAPTADA” tal como se
calculó en el proceso regulatorio anterior (VAD 2018-
2022). Se solicita corregir y recalcular los factores de
expansión de pérdidas PEBTSED & PPBTSED
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	19. Costo luminaria LED
Enel  considera que los precios de luminarias LED determinados por Osinergmin no reflejan un costo
eficiente de mercado para atender la iluminación de la capital de Perú, bajo los estándares de calidad
que la ciudad amerita y en cumplimiento de la normativa vigente de AP
.
• Osinergmin toma como referencia un proceso de licitación de
FONAFE cuyas EETT consideran variables no congruentes
con la tecnología seleccionada y la realidad de la ciudad de
LIMA.
• En dichas EETT se determina una luminaria L70B10 pero de
manera no congruente se especifica un factor de
mantenimiento de 0.8.
• También considera una inclinación de 5° para el cálculo de
iluminación siendo que en la realidad y en la publicación
realizada por Osinergmin se cuenta con pastorales de 1.5”
de diámetro a 15°.
• Los cortes de vías típicos para la ciudad de Lima son más
exigentes que los de otras ciudades teniendo en promedio,
para la ciudad de Lima, calzadas con 12% más anchas que
otras ciudades.
1 Sustento 2 Propuesta
• Bajo el factor de mantenimiento
de 0.8 y el grado de inclinación
de 5° se debe seleccionar como
mínimo una luminarias L80B10
con un embone regulable.
Descripción
ÍTEM1
FONAFE.
ÍTEM2
FONAFE.
ÍTEM3
FONAFE.
ÍTEM4
FONAFE.
Precio de Luminaria LED
FONAFE (USD)
172.38 101.00 76.78 52.64
Precio de Luminaria LED
ENEL (USD)
317.69 206.81 141.48 106.51
Proyección de precio de
Luminaria LED L80B10
(USD).
245.04 153.91 109.13 79.58
Se solicita a Osinergmin considerar como mínimo la proyección de precios de luminarias
LED L80B10 determinado en base a precios de mercado de ENEL (luminaria L90B10) y
FONAFE (luminaria L70B10). 19
 


	20. Frecuencia de sustitución  de luminarias AP + luminaria
LED
Según lo publicado por Osinergmin para VAD 2022, las frecuencias de sustitución de luminarias de
0.00336 es muy baja y el valor promedio considerado para luminaria LED material usado para la
actividad sustitución de luminarias no es el adecuado, por lo cual impacta negativamente en los costos
directos de O&M para el AP
.
• Con el valor publicado, las luminarias del parque de
alumbrado público de la concesión de Enel se cambiaría
en casi 300 años.
• Desde Enel se ha sustentado que la probabilidad de falla
de luminaria está entre 34.0 y 43.8 luminarias por cada
1000 unidades por año.
• En el comparativo entre Enel y Luz del Sur de costos
directos para O&M de AP se tienen una diferencia de $4.41
USD/luminaria a favor de Luz del Sur.
• Considerando que Osinergmin ha considerado 1.5% en
frecuencia de sustitución de lámparas se determina que
para alcanzar ratios unitarios equivalentes de costos
directos de O&M para AP se determine 1.76% de
frecuencia en la sustitución de luminarias
1 % Sustitución de luminarias 2 Valor promedio de luminarias
LED
• Se debe tener en cuenta que el
valor de luminaria LED representa
a todo el conjunto del equipo.
• Para la determinación de precios
promedio se debe tener en cuenta
lo sustentado por Enel para la
fijación de VNR 2021.
Considerar una frecuencia de 17.6 luminarias por cada 1000 unidades por año y un valor
promedio de luminaria LED de $146.92 USD/luminaria
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	21. Error material en  el cálculo del precio del CONDUCTOR DE
ALUMINIO AUTOSOPORTADO, TRIPLEX DE 3 x 120 + 95 mm2
Se está considerando
erróneamente una caída
del
-100% en el precio del
conductor del 120 mm2 y
a su vez no se está
considerando la variación
del precio del conductor
de 95 mm2.
Se solicita a Osinergmin corregir el error material en el cálculo del precio del conductor de
120 mm2 considerando la variación real del precio del conductor de 95 mm2 que no ha
sido considerado y eliminar del promedio la variación de -100% que se ha considerado
para el conductor de 120 mm2.
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	22. Error material en  el área total considerada para las
subestaciones seccionadoras del tipo 1I3S, 4S, 4S2C
Osinergmin indica que las
áreas consideradas fueron
dimensionadas y sustentadas
en la regulación 2018, en
función a la propuesta de
ENEL.
Sin embargo, como se puede
observar, en el 2018 se
aprobaron las áreas de 13, 13
y 20 m2 mas 6.6 m2 de retiro.
Se solicita a Osinergmin considerar
las áreas aprobadas por Osinergmin
en el 2018 que son: 19.6, 19.6 y 26.6
m2 para las SEDs 1I3S, 4S y 4S2C
respectivamente.
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	23. Porcentaje de red  aérea de alumbrado público exclusiva (sobre
estructura AP) no es correcta
La cantidad de red aérea
de AP aprobada por
Osinergmin es igual a la
cantidad real de nuestras
instalaciones (VNR
Existente), sin embargo, no
toma en cuenta la
proporcionalidad real entre
red compartida y red
exclusiva.
Por otro lado, para la
empresa Luz del Sur, sí se
ha respetado la
proporcionalidad.
Se solicita a Osinergmin, considerar los porcentajes de red aérea de AP exclusiva y
compartida de acuerdo los porcentajes de la red real existente.
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	24. Adecuación Distancia Mínima  de Seguridad (DMS)
• Existen incumplimientos a la DMS de MT
cuyo origen no es responsabilidad de Enel y
es ocasionada por algunos clientes. En el
marco de los procesos de fiscalización
Osinergmin exige a Enel regularizar a su
costo la DMS.
• Osinergmin desestimó el pedido de Enel de
considerar los costos de regularización
como parte del O&M del VAD, bajo la
premisa de que esto “no se presenta en la
empresa modelo”.
• Aún cuando la empresa modelo pueda, en
el momento cero, cumplir con todas las
disposiciones normativas, el VAD se fija con
un horizonte de mediano plazo (4 años) en el
cual los clientes intervienen la red afectando
la DMS.
Acciones de
Enel
• Inspecciones / Instalación de Cubiertas Protectoras.
• Reforma de Redes.
• Notificaciones a usuarios y Campañas de Seguridad.
Se solicita que estos costos sean reconocidos en el costo de O&M del VAD.
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	25. Normalización de acometidas  afectadas por
terceros
• Existe afectación de acometidas que no es
causada por Enel y es ocasionada por
algunos clientes (canalización inadecuada,
extracción de la caja de conexión, entre otros
casos) cuando remodelan o amplían sus
viviendas. El incumplimiento de la DMS
genera riesgo para los clientes.
• Este problema es reconocido por el art. 90 de
la LCE que establece como una de las
causales de corte inmediato del servicio el
que se ponga en peligro la seguridad de las
personas o propiedades por desperfecto de
las instalaciones, estén estas bajo
administración de la empresa o sean de
propiedad de los usuarios.
• En el marco de los procesos de fiscalización
Osinergmin exige a Enel regularizar a su
costo la normalización de las acometidas.
Acometida afectada Acometida
normalizada
Se solicita que estos costos sean reconocidos en el costo de O&M del VAD
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	26. Costo por m2  de terrenos de CCSS y edificio de oficina (1)
El supervisor de Osinergmin ha desestimado las propuestas de tasaciones (realizadas por tasador
certificado) presentadas por Enel y ha realizado una propuesta de valorización a pesar de no contar
con la experiencia y ni con el expertise necesario para tal fin.
En ese sentido, la propuesta realizada para valorizar el terreno de los centros de atención al público y
edificio corporativo de Enel no se ajusta a lo requerido para obtener costos de mercado pues:
• No se ha realizado la homologación correspondiente para garantizar la idoneidad del terreno (y su
valor).
• No se han considerado las características de la zona donde se ubican los predios ni se consideran
facilidades de acceso para los clientes (zonas con rejas y trancas, sin veredas o asfaltado vial).
• Se proponen predios con zonificación que no se ajusta al uso que se hará del terreno, con lo cual
se afecta el valor propuesto.
• Hay errores materiales en la propuesta realizada: uso de tipo de cambio que reduce el valor de la
publicación, avisos no disponibles para revisión, entre otros.
Consideramos que la propuesta del supervisor de Osinergmin debe ser desestimada y se
debe considerar como valor del terreno el aprobado en el proceso VAD 2022-2026.
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	27. Puente Piedra Huacho  Barranca
Costo por m2 de terrenos de CCSS y edificio de oficina (2)
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	28. Audiencia Recurso de  Reconsideración
VAD 2022-2026
17 de noviembre de 2022
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