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Proyecto:
“REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR DANIEL ALCIDES CARRION,
DISTRITO DE ACHOMA-PROVINCIA DE CAYLLOMA-REGIÓN AREQUIPA”
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE INSTALACIONES
ELECTRICAS
Institución Educativa : Daniel Alcides Carrión
Ubicación : Distrito de Achoma – Provincia de Caylloma – Región Arequipa
Proyectista : Ing. Juan Alvarez Lara
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE INSTALACIONES ELECTRICAS
INTRODUCCIÓN
GENERALIDADES
Este documento técnico ha sido elaborado teniendo en consideración los siguientes crite-
rios:
A. CONSIDERACIONES GENERALES
Conllevan a tomar y asumir criterios dirigidos al aspecto netamente constructivo al nivel de
indicación, materiales y metodología de dosificación, procedimientos constructivos, control
y otros, los cuales por su carácter general capacita el documento a constituirse como
auxiliar técnico en el proceso de construcción. Cuando se haga mención al Ingeniero,
deberá entenderse como al Ingeniero Supervisor.
B. CONSIDERACIONES PARTICULARES
Como su nombre lo indica, incluyen la gama de variaciones en cuanto a tratamiento y
aplicación de las partidas, por su naturaleza son susceptibles a cambios debido a que:
1. El nivel estratigráfico y las distintas variaciones del mismo de acuerdo a una
localización geográfica determinada sugieren técnicas diversas en cuanto al
tratamiento.
2. El clima y las variaciones atmosféricas inciden notablemente en el comportamiento
de los materiales encauzando a un tratamiento especial en cuanto al proceso
constructivo y dosificaciones en sí.
3. La factibilidad de recursos en cuanto al campo de las instalaciones, sean éstas:
sanitarias, eléctricas, y/o especiales, que en cada una de las zonas de trabajo
producen variaciones en cuanto a captación de servicios, razón por la cual es
necesario adicionar a las especificaciones de instalaciones interiores lo referente a
instalaciones exteriores.
C. COMPATIBILIZACION Y COMPLEMENTOS
El objetivo de las especificaciones técnicas es dar las pautas generales a seguir en cuanto
a calidades, procedimientos y acabados durante la ejecución de la obra, como
complemento de los planos, memorias y metrados. Todos los materiales deberán cumplir
con las Normas Técnicas Peruanas “N.T.P.” correspondientes.
El contenido técnico vertido en el desarrollo de las especificaciones técnicas del sistema,
es compatible con los siguientes documentos:
• Decreto Ley Nº 17752 (24/07/69), Ley General de Aguas.
• Decreto Ley Nº 17505 (18/03/69), Código Sanitario del Perú.
• Decreto Supremo del 07 – Enero – 1996 (07/01/66), Reglamento de Normas
Sanitarias para el Diseño de Tanques Sépticos, Campos de Percolación y Pozos de
Absorción.
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• Resolución Ministerial Nº 293-91/VC-9600 (23/10/91), Infraestructura Sanitaria para
Poblaciones Urbanas (ININVI).
• Acuerdo de Directorio Nº 013-004-93 (04/02/93), Reglamento de Elaboración de Pro-
yectos de Agua Potable y Alcantarillado para Habilitaciones Urbanas de Lima Metro-
politana y Callao (SEDAPAL).
• Resolución Nº 032-93-INDECOPI/CNM (07/12/93).Precisan Alcances de la Libertad
Contractual de Empresas Concesionarias de Servicios de Eléctricas y Agua Potable
en lo Referido a la Aferición Inicial de Medidores.
• Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE- ULTIMA EDICION)
• Normas Peruanas de Estructuras
• Normas del A.C.I.(Instituto Americano de Concreto)
• Normas de A.S.T.M.(Sociedad Americana de Pruebas y Cargas)
• Código Nacional de Electricidad del Perú.
• Ley de Concesiones Eléctricas y normas complementarias emitidas por la Dirección
General de Electricidad (MEM)
D.- Para el pago de todas las partidas el Supervisor velará por que ellas se efectúen de
acuerdo con los metrados ejecutados en concordancia con las especificaciones técni-
cas, y con los metrados y precios definidos en el presupuesto, durante el desarrollo de
la obra.
05 INSTALACIONES ELECTRICAS Y ELECTROMECANICAS
05.01SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DEBILES
05.01.01SALIDAS
Uniones o codos: La unión entre tubos se realizará por medio de la campana a presión
propia de cada tubería; pero en la unión de tramos de tuberías sin campana se usarán
coplas plásticas a presión. Es prohibido fabricar campanas o coplas en obra.
Conexión a caja: Para unir las tuberías de PVC con las cajas metálicas galvanizadas se
utilizará dos piezas de PVC.
Una copla de PVC original de fábrica en donde se embutirá la tubería que se conecte a
la caja.
Una conexión a caja que se instalará en el K.O. de la caja de F°G° y se enchufará en el
otro extremo de la copla.
Curvas a 90°: No se permitirá las curvas hechas en obra, se utilizará curvas hechas de
fábrica, de radio estándar y de plástico.
Pegamento: En todas las uniones a presión se usará pegamento a base de PVC, para
garantizar la hermeticidad de la misma.
05.01.01.01 SALIDA DE TECHO (CENTRO DE LUZ) (pto)
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
Esta partida se refiere a los puntos que serán colocados en los techos aligerados, a estos
puntos se harán llegar los cables a través de ductos, los cuales serán empotrados en la
losa aligerada. De ahí bajan para continuar por los muros de ladrillo hasta llegar a los
interruptores. Se colocarán cajas octogonales en las salidas de techo y cajas rectangu-
lares para los interruptores, de acuerdo con lo indicado en el plano de instalaciones eléc-
tricas; Interruptores Bipolares Tipo Modus Plus inc. dado o similar.
CALIDAD DE LOS MATERIALES
Para centros de luz
Las cajas serán de fierro galvanizado, tipo pesado, de 1.6mm de espesor como mínimo
y serán Octogonales de 100 x 50mm, Las orejas para la fijación de los accesorios estarán
mecánicamente aseguradas a las mismas o mejor aún serán de una sola pieza con el
cuerpo de la caja. No se aceptarán orejas soldadas.
Para los interruptores
Las cajas serán de fierro galvanizado, tipo pesado, de 1.6mm de espesor como mínimo
y serán rectangulares de 100x55x50 mm. Las orejas de fijación de los accesorios estarán
mecánicamente aseguradas a las mismas o mejor aún serán de una sola pieza con el
cuerpo de la caja. No se aceptarán orejas soldadas.
Deberán cumplir lo indicado en el Código Nacional de Electricidad - Utilización.
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Los interruptores deberán ser iguales o similares al tipo modus plus.
Interruptor doble unipolar 10A, color marfil: modelo 1200 MAX.
La tubería utilizada será PVC SAP 20mm según especifica el plano de instalaciones
eléctricas.
Los cables serán de cobre electrolítico, del tipo NH-80 2.5mm2 y deberán cumplir con la
Norma Técnica Peruana NTP 370.250:2003 y NTP 370.252:2004.
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
Se procederá a identificar la caja de pase desde la cual se obtendrá la energía eléctrica
para el punto de luz. Una vez identificada, se colocará el tubo empotrado al muro y pos-
teriormente al techo para llegar a la posición indicada en los planos. Se colocarán las
cajas octogonales. Luego se procederá a realizar el cableado con winche.
SISTEMA DE CONTROL
El Supervisor verificará que se cumpla con todos los pasos que se especifican en esta
partida en la parte de Procedimiento Constructivo.
UNIDAD DE MEDIDA
Se pagará por Punto (Pto), conforme a lo indicado en el presupuesto base de la presente
obra.
CONDICIONES DE PAGO
Esta partida será pagada de acuerdo al precio unitario (Pto) indicado en el presupuesto
de la obra para el presente trabajo, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la
compensación completa por toda mano de obra, equipo, herramientas y por imprevistos
necesarios para completar este ítem.
05.01.01.02 SALIDA DE ILUMINACION (BRAQUETE) (pto)
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
Esta partida se refiere a los puntos que serán colocados en las paredes a estos puntos
se harán llegar los cables a través de ductos, los cuales estarán empotrados en la losa
aligerada y de ahí bajan para continuar por los muros de ladrillo. Se colocaran cajas
octogonales en las salidas de la pared de acuerdo a lo indicado en el plano de instala-
ciones eléctricas y cajas rectangulares para los interruptores.
CALIDAD DE LOS MATERIALES
Para las salidas de Braquete
Las cajas serán de fierro galvanizado, tipo pesado, de 1.6mm de espesor como mínimo
y serán Octg. 100 x 50mm. Las orejas para la fijación de los accesorios estarán mecáni-
camente aseguradas las mismas o mejor aún serán de una sola pieza con el cuerpo de
la caja. No se aceptarán orejas soldadas.
Para los interruptores
Las cajas serán de fierro galvanizado, tipo pesado, de 1.6mm de espesor como mínimo
y serán rectangulares de 100x55x50mm, Las orejas para la fijación de los accesorios
estarán mecánicamente aseguradas a las mismas o mejor aún serán de una pieza con
el cuerpo de las cajas. No se aceptarán orejas soldadas.
Deberán cumplir lo indicado en el Código Nacional de Electricidad – Utilización.
Los interruptores deberán ser iguales o similares al tipo modus plus.
Interruptor doble unipolar 10A, color marfil: modelo 1200 MAX.
La tubería utilizada será PVC SAP de 20mm según especifica el plano de instalaciones
eléctricas.
Los cables serán de cobre electrolítico, del tipo del tipo NH-80 2.5mm2 y deberán cumplir
con la Norma Técnica Peruana NTP 370.250:2003 y NTP 370.252:2004.
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
Se procederá a identificar la caja de pase desde la cual se obtendrá la energía eléctrica
para el punto de luz. Una vez identificada, se colocará el tubo empotrado al muro y pos-
teriormente al techo para llegar a la posición indicada en los planos. Se colocarán las
cajas octogonales. Luego se procederá a realizar el cableado con winche.
SISTEMA DE CONTROL
El Supervisor verificará que se cumpla con todos los pasos que se especifican en esta
partida en la parte de Procedimiento Constructivo.
UNIDAD DE MEDIDA
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Se pagará por Punto (Pto), conforme a lo indicado en el presupuesto base de la presente
obra.
CONDICIONES DE PAGO
Esta partida será pagada de acuerdo al precio unitario (Pto) indicado en el presupuesto
de la obra para el presente trabajo, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la
compensación completa por toda mano de obra, equipo, herramientas y por imprevistos
necesarios para completar este ítem.
05.01.01.03 SALIDA PARA INTERRUPTORES SIMPLE (pto)
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
Esta partida se refiere a los puntos que serán colocados en las paredes a estos puntos
se harán llegar los cables a través de ductos, los cuales serán sujetados a las vigas a
través de abrazaderas. Se colocarán cajas rectangulares en las salidas de la pared de
acuerdo a lo indicado en el plano de instalaciones eléctricas. Esta partida incluye el su-
ministro y la instalación de interruptores
CALIDAD DE LOS MATERIALES
Las cajas serán de fierro galvanizado, tipo pesado, de 1.6mm de espesor como mínimo
y serán rectangulares de 100x55x50mm Las orejas para la fijación de los accesorios
estarán mecánicamente aseguradas las mismas o mejor aún serán de una sola pieza
con el cuerpo de la caja. No se aceptarán orejas soldadas.
Dados: Los interruptores serán del tipo para empotrar en muro y tendrán el meca-
nismo encerrado por una cubierta fenólica de composición estable, con terminales de
tornillos para conexión lateral.
Tendrán una capacidad nominal será de 5 amperios para 250 voltios.
Se utilizarán igual o similar al modelo de la serie Magic de Ticino:
Interruptor unipolar: modelo 5001
Interruptor de conmutación: modelo 5003
Placas: Se empleará placas de aluminio anodizado con tornillos.
Estará provista de su respectivo soporte.
Se utilizaran igual o similar al modelo de la serie Magic de Ticino:
Interruptor simple: modelo 503/1SR
Interruptor doble: modelo 503/2SR
Interruptor triple: modelo 503/3SR
Deberán cumplir lo indicado en el Código Nacional de Electricidad.
La tubería sera de 20 mm Ø PVC-P
Los cables serán de cobre electrolítico, del tipo indicado en los planos y deberán cumplir
con la Norma Técnica Peruana NTP 370.250:2003 y NTP 370.252:2004.
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
Se procederá a identificar la caja de pase desde la cual se obtendrá la energía eléctrica
para el punto de luz. Una vez identificada, se colocará el tubo adosado o empotrado al
muro según
indique el plano y posteriormente al techo para llegar a la posición indicada en los planos.
Se colocarán las cajas rectangulares. Luego se procederá a realizar el cableado con
winche.
SISTEMA DE CONTROL
El Supervisor verificará que se cumpla con todos los pasos que se especifican en esta
partida en la parte de Procedimiento Constructivo.
UNIDAD DE MEDIDA
Se pagará por Punto (Pto), conforme a lo indicado en el presupuesto base de la presente
obra.
CONDICIONES DE PAGO
Esta partida será pagada de acuerdo al precio unitario (Pto) indicado en el presupuesto
de la obra para el presente trabajo, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la
compensación completa por toda mano de obra, equipo, herramientas y por imprevistos
necesarios.
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05.01.01.04 SALIDA PARA INTERRUPTORES DOBLE (pto)
Ídem Ítem 05.01.01.03 SALIDA PARA INTERRUPTORES SIMPLE (pto)
05.01.01.05 SALIDA PARA INTERRUPTORES TRIPLE (pto)
Ídem Ítem 05.01.01.03 SALIDA PARA INTERRUPTORES SIMPLE (pto)
05.01.01.06 SALIDA PARA INTERRUPTORES SIMPLE CONMUTACION (pto)
Ídem Ítem 05.01.01.03 SALIDA PARA INTERRUPTORES SIMPLE (pto)
05.01.01.07 SALIDA PARA INTERRUPTORES TRIPLE CONMUTACION (pto)
Ídem Ítem 05.01.01.03 SALIDA PARA INTERRUPTORES SIMPLE (pto)
05.01.01.08 SALIDA P/TOMACORRIENTE SCHUKO MONOF. DOBLE C/PUESTA TIERRA EN
PARED h=0.40, 0.60, 1.00, 1.40 (pto)
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
Esta partida se refiere a los puntos que serán colocados en las paredes a estos puntos
se harán llegar los cables a través de ductos, los cuales serán empotrados en los muros.
Se colocarán cajas rectangulares en las salidas de la pared de acuerdo a lo indicado en
el plano de instalaciones eléctricas. Esta partida incluye el suministro y la instalación de
los tomacorrientes
CALIDAD DE LOS MATERIALES
Las cajas serán de fierro galvanizado, tipo pesado, de 1.6mm de espesor como mínimo
y serán rectangulares de 100x55x50mm Las orejas para la fijación de los accesorios
estarán mecánicamente aseguradas las mismas o mejor aún serán de una sola pieza
con el cuerpo de la caja. No se aceptarán orejas soldadas.
Dados: Los tomacorrientes serán bipolares dobles con toma de tierra tipo Schuko,
del tipo para empotrar en muro. Moldeados en plástico fenólico de simple contacto me-
tálico con tres espigas circulares en línea (2 para fases y una central para neutro).
Tendrán una capacidad nominal de 16 amperios para 220 voltios.
Los tomacorrientes serán iguales o similares al modelo Modus Plus de bticino:
Tomacorriente bipolar con toma de tierra, color marfil: modelo 1212MAX
Estará provista de su respectivo soporte.
Para el caso de los tomacorrientes a prueba de agua se colocarán tapas tipo idrobox de
bticino.
Deberán cumplir lo indicado en el Código Nacional de Electricidad - Utilización.
La tubería utilizada será PVC SAP de 20mm según especifica el plano de instalaciones
eléctricas.
Los cables serán de cobre electrolítico, del tipo del tipo NH-80 4.0mm2 y deberán cumplir
con la Norma Técnica Peruana NTP 370.250:2003 y NTP 370.252:2004.
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
Se procederá a identificar la caja de pase desde la cual se obtendrá la energía eléctrica
para el punto de tomacorriente. Una vez identificada, se colocará el tubo empotrado al
piso y posteriormente al muro para llegar a la posición indicada en los planos. Se colo-
carán las cajas rectangulares. Luego se procederá a realizar el cableado con winche.
SISTEMA DE CONTROL
El Supervisor verificará que se cumpla con todos los pasos que se especifican en esta
partida en la parte de Procedimiento Constructivo.
UNIDAD DE MEDIDA
Se pagará por Punto (Pto), conforme a lo indicado en el presupuesto base de la presente
obra.
CONDICIONES DE PAGO
Esta partida será pagada de acuerdo al precio unitario (Pto) indicado en el presupuesto
de la obra para el presente trabajo, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la
compensación completa por toda mano de obra, equipo, herramientas y por imprevistos
necesarios para completar este ítem.
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05.01.01.09 SALIDA P/TOMACORRIENTE SCHUKO MONOF. DOBLE C/PUESTA TIERRA EN
PARED h=TECHO (pto)
Idem Item 05.01.01.09 SALIDA P/TOMACORRIENTE SCHUKO MONOF. DOBLE
C/PUESTA TIERRA EN PARED h=0.40, 0.60, 1.00, 1.40 (pto)
05.01.01.10 SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA CON BATERIA (pto)
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
Esta partida se refiere a los puntos de tomacorrientes para poder enchufar las luminarias
de emergencia. Serán colocados en las paredes a estos puntos se harán llegar los cables
a través de ductos, los cuales serán empotrados. Se colocaran cajas rectangulares en
las salidas de la pared de acuerdo a lo indicado en el plano de instalaciones eléctricas.
Esta partida incluye el suministro y la instalación de sus tomacorrientes.
CALIDAD DE LOS MATERIALES
Las cajas serán de fierro galvanizado, tipo pesado, de 1.6mm de espesor como mínimo
y serán rectangulares de 100x55x50mm Las orejas para la fijación de los accesorios
estarán mecánicamente aseguradas las mismas o mejor aún serán de una sola pieza
con el cuerpo de la caja. No se aceptaran orejas soldadas.
Los tomacorrientes serán bipolares dobles con toma de tierra tipo Schuko, del tipo para
empotrar en muro. Moldeados en plástico fenólico de simple contacto metálico con tres
espigas circulares en línea (2 para fases y una central para neutro).
Tendrán una capacidad nominal de 16 amperios para 220 voltios.
Los tomacorrientes serán iguales o similares al modelo Modus Plus de Ticino:
Tomacorriente bipolar con toma de tierra: modelo 1212MAX
Estará provista de su respectivo soporte.
Deberán cumplir lo indicado en el Código Nacional de Electricidad - Utilización.
La tubería utilizada será PVC SAP de 20mm según especifica el plano de instalaciones
eléctricas.
Los cables serán de cobre electrolítico, del tipo NH-80 4.0mm2 y deberán cumplir con la
Norma Técnica Peruana NTP 370.250:2003 y NTP 370.252:2004.
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
Se procederá a identificar la caja de pase desde la cual se obtendrá la energía eléctrica
para el punto de tomacorriente. Una vez identificada, se colocará el tubo empotrado al
muro y posteriormente al techo para llegar a la posición indicada en los planos. El toma-
corriente será colocado a 2.00m sobre el nivel de piso terminado. Se colocarán las cajas
rectangulares. Luego se procederá a realizar el cableado con winche.
SISTEMA DE CONTROL
El Supervisor verificará que se cumpla con todos los pasos que se especifican en esta
partida en la parte de Procedimiento Constructivo.
UNIDAD DE MEDIDA
Se pagará por Punto (Pto), conforme a lo indicado en el presupuesto base de la presente
obra.
CONDICIONES DE PAGO
Esta partida será pagada de acuerdo al precio unitario (Pto) indicado en el presupuesto
de la obra para el presente trabajo, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la
compensación completa por toda mano de obra, equipo, herramientas y por imprevistos
necesarios para completar este ítem.
05.01.01.11 SALIDA PARA PULSADOR DE TIMBRE (pto)
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
Esta partida se refiere a los puntos para timbre que serán colocados en las paredes a
estos puntos se harán llegar los cables a través de ductos, los cuales serán empotrados.
Se colocaran cajas rectangulares en las salidas de la pared de acuerdo a lo indicado en
el plano de instalaciones eléctricas. Esta partida incluye el suministro y la instalación de
pulsadores para timbre, ductos y cables.
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CALIDAD DE LOS MATERIALES
Las cajas serán de fierro galvanizado, tipo pesado, de 1.6mm de espesor como mínimo
y serán rectangulares de 100x55x50mm Las orejas para la fijación de los accesorios
estarán mecánicamente aseguradas las mismas o mejor aún serán de una sola pieza
con el cuerpo de la caja. No se aceptaran orejas soldadas.
Los pulsadores serán iguales o similares al modelo Modus Plus de Ticino:
Pulsador Normalmente abierto: modelo 1102MAX o similar
Estará provista de su respectivo soporte.
Deberán cumplir lo indicado en el Código Nacional de Electricidad – Utilización.
La tubería utilizada será PVC SAP de 20mm según especifica el plano de instalaciones
eléctricas.
Los cables serán de cobre electrolítico, del tipo del tipo NH-80 2x1.5 mm2 y deberán
cumplir con la Norma Técnica Peruana NTP 370.250:2003 y NTP 370.252:2004.
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
Se procederá a identificar la caja de pase desde la cual se obtendrá la energía eléctrica
para el punto de tomacorriente. Una vez identificada, se colocará el tubo empotrado al
muro y posteriormente al techo para llegar a la posición indicada en los planos. Se colo-
carán las cajas rectangulares. Luego se procederá a realizar el cableado con winche.
SISTEMA DE CONTROL
El Supervisor verificará que se cumpla con todos los pasos que se especifican en esta
partida en la parte de Procedimiento Constructivo.
UNIDAD DE MEDIDA
Se pagará por Punto (Pto), conforme a lo indicado en el presupuesto base de la presente
obra.
CONDICIONES DE PAGO
Esta partida será pagada de acuerdo al precio unitario (Pto) indicado en el presupuesto
de la obra para el presente trabajo, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la
compensación completa por toda mano de obra, equipo, herramientas y por imprevistos
necesarios para completar este ítem.
05.01.01.12 SALIDA PARA CALENTADOR ELECTRICO (pto)
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
Se colocarán de acuerdo a lo indicado en el plano de instalaciones eléctricas, se consi-
dera la colocación de cajas cuadradas, ductos y la conexión a caja PVC SAP 20 y 25mm
según lo indicado en planos.
CALIDAD DE LOS MATERIALES
Las cajas serán de fierro galvanizado, tipo pesado, de 1.6mm de espesor como mínimo
y serán Cuadradas, de tamaño especificado en los planos. Las orejas para la fijación de
los accesorios estarán mecánicamente aseguradas las mismas o mejor aún serán de
una sola pieza con el cuerpo de la caja. No se aceptarán orejas soldadas.
Se emplearán cajas herméticas en piso, donde lo indiquen los planos.
La tubería utilizada será PVC SAP según especifica el plano de instalaciones eléctricas.
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
Se colocarán las cajas Cuadradas en las ubicaciones indicadas en los planos de insta-
laciones eléctricas, se fijarán las cajas cuadradas en los muros a 1.40 m sobre el nivel
del piso terminado, o en piso, según lo indicado en los planos. La caja estará fijada y
quedará al ras con respecto a la cara acabada del muro.
SISTEMA DE CONTROL
El Supervisor verificará que se cumpla con todos los pasos que se especifican en esta
partida en la parte de Procedimiento Constructivo.
UNIDAD DE MEDIDA
Se pagará por Punto (Pto), conforme a lo indicado en el presupuesto base de la presente
obra.
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CONDICIONES DE PAGO
Esta partida será pagada de acuerdo con el precio unitario indicado en el presupuesto
de la obra para el presente trabajo, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la
compensación completa por toda mano de obra, equipo, herramientas y por imprevistos
necesarios para completar este ítem.
05.01.02 CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERIAS
05.01.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA T.N. H=0.80m, 0.60m. (m3)
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
La excavación deberá ser manual para zanjas de instalaciones eléctricas se efectuarán
del tamaño exacto que figuran en los planos. El fondo de todas las excavaciones quedará
libre de material suelto y parejo.
CALIDAD DE LOS MATERIALES
No procede.
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
La excavación deberá ser manual para realizar las zanjas de instalaciones eléctricas.
Dichas excavaciones tendrán que llegar a tener el tamaño exacto que figuran en los
planos.
SISTEMA DE CONTROL
El Supervisor verificará que las zanjas para las redes exteriores de instalaciones eléctri-
cas tengan la medida exacta que indican los planos.
UNIDAD DE MEDIDA
Se paga por Metro Cúbico (M3), conforme o lo indicado en el presupuesto base de la
presente obra.
CONDICIONES DE PAGO
Esta partida será pagada de acuerdo al precio unitario indicado en el presupuesto (M3)
de la obra para el presente trabajo, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la
compensación completa por toda la mano de obra, equipo, herramientas y por imprevis-
tos necesarios para completar este ítem.
05.01.02.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA A=0.30, 0.40, 0.45, 0.60 m. (m2)
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
El área dispuesta para el paso de los tubos se nivelará y compactará adecuadamente.
CALIDAD DE LOS MATERIALES
No procede.
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
El Contratista mediante su personal de obra nivelará y apisonará el fondo de las zanjas
eléctricas.
SISTEMA DE CONTROL
El Supervisor verificará que la nivelación y el refine sean los adecuados
UNIDAD DE MEDIDA
Se pagará por Metro Cuadrado (M2), conforme a lo indicado en el presupuesto base de
la presente obra.
CONDICIONES DE PAGO
Esta partida será pagada de acuerdo al precio unitario indicado en el presupuesto de la
obra para el presente trabajo, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la com-
pensación completa por toda la mano de obra, equipo, herramientas y por imprevistos
necesarios para completar este ítem.
05.01.02.03 RELLENO Y COMPACTACION MANUAL DE ZANJA H=0.80, 0.60m (m3)
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
Antes de la ejecución de los rellenos necesarios se limpiará la superficie del terreno eli-
minando todo material contaminado o vegetación existentes.
La grava usada para rellenar, deberá colocarse en el sitio en capas no mayores de 12”
de espesor; la tierra que se emplee para rellenar, en capas de no más de 6" de espesor.
Cada capa deberá distribuirse uniformemente, regada o secada según se requiera y
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luego compactada a satisfacción del Supervisor.
CALIDAD DE LOS MATERIALES
El relleno, conforme a los planos, deberá consistir de tierra limpia o grava, previa apro-
bación del Supervisor de la calidad del material a usarse.
Este material de relleno deberá cumplir con las siguientes especificaciones:
− Desgaste de los Ángeles: 60% máx. (MTC E 207),
− Tipo de Material : A-1-a, A-1-b, A-2-4, A-2-6 y A-3,
− Índice de Plasticidad < 10%,
− Tamaño Máximo 75mm.
− Porcentaje Máximo de Piedra 30%.
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
El Contratista mediante su personal de obra seleccionará el material adecuada para el
relleno, el que se procederá a su esparcimiento, regado y compactación mediante el
equipo adecuado que puede ser plancha compactadora.
SISTEMA DE CONTROL
Una vez que terminado el relleno el Supervisor procederá a verificar los niveles, los que
deberán de estar en concordancia con los planos.
UNIDAD DE MEDIDA
Se pagará por Metro Cúbico (M3), conforme a lo indicado en el presupuesto base de la
presente obra.
CONDICIONES DE PAGO
Esta partida será pagada de acuerdo al precio unitario (M3) indicado en el presupuesto
de la obra para el presente trabajo, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la
compensación completa por toda mano de obra, equipo, herramientas y por imprevistos
necesarios para completar este ítem.
05.01.02.04 ELIMINACION DE DESMONTE CON ACARREO PROM 30m (m3)
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
El acarreo y la eliminación del material excedente o desmonte deberán ser periódicos,
no permitiendo que permanezca en la obra más de un mes, salvo lo que se va a usar en
los rellenos.
Una vez terminada la obra, deberá dejarse el terreno completamente limpio de desmonte
u otros materiales que impidan los trabajos y otras obras.
En la zona donde se va a sembrar gras u otras plantas, el terreno deberá quedar rastri-
llado y nivelado.
CALIDAD DE LOS MATERIALES
No procede.
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
El Contratista mediante su personal de obra seleccionara el material adecuado para el
relleno, y el resto procederá a su eliminación mediante el equipo adecuado que puede
ser un volquete.
SISTEMA DE CONTROL
Una vez que el Contratista ha acumulado el material a eliminarse en los lugares indicados
por la Supervisión se procederá a cuantificar el volumen del material a eliminar esto no
quita también que el Supervisor cubique los volquetes que van a hacer la eliminación,
para después con el numero de viajes realizados totalizar el volumen eliminado.
UNIDAD DE MEDIDA
Se pagará por Metro Cúbico (M3), conforme a lo indicado en el presupuesto base de la
presente obra.
CONDICIONES DE PAGO
Esta partida será pagada de acuerdo al precio unitario indicado en el presupuesto de la
obra para el presente trabajo, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la com-
pensación completa por toda mano de obra, equipo, herramientas y por imprevistos ne-
cesarios para completar este ítem.
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05.01.02.05 TUBERIA PVC-P 70mm (m)
05.01.02.06 TUBERIA PVC-P 55mm (m)
05.01.02.07 TUBERIA PVC-P 35mm (m)
05.01.02.08 TUBERIA PVC-P 25mm (m)
05.01.02.09 TUBERIA PVC-P 20mm (m)
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
Estas partidas se refieren al suministro y colocación de tuberías de diferente diámetro
según lo indicado en los planos de instalaciones. Todas las tuberías serán fabricadas de
cloruro de polivinilo PVC, del tipo pesado (SAP o P), de diámetros nominales indicado
en el plano, con calibres y espesores mínimos establecidos en el Código Nacional de
Electricidad y características mecánicas y eléctricas que satisfagan las normas de fabri-
cación de 399.006 y 399.007 de ITINTEC (INDECOPI) con procesos establecidos y cer-
tificados por las normas ISO.
No se permitirá el uso de tubería que no tenga la marca de fábrica y el tipo de ésta
claramente marcada en el cuerpo del tubo.
Consiste en el suministro e instalación de las tuberías PVC-SAP empotradas en pared,
piso o techo.
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
Al instalar las tuberías se dejarán tramos curvos entre las cajas a fin de absorber las
contracciones del material sin que se desconecten de las respectivas cajas.
No se aceptarán más de dos curvas de 90° ó su equivalente entre cajas.
Para unir las tuberías se emplearán empalmes a presión y pegamentos recomendados
por los fabricantes. Los tubos se unirán a las cajas mediante conectores tubos-caja de
PVC de una o dos piezas, constituyendo una unión mecánica segura y que no dificulte
el cableado.
Las tuberías que se instalen en los ambientes conformados por estructuras metálicas
serán de instalación visible e irán sujetas a las vigas y columnas con abrazaderas que lo
mantengan firme y seguro para el cableado.
UNIDAD DE MEDIDA
Se pagará por Metro Lineal (M), conforme a lo indicado en el presupuesto base de la
presente obra.
CONDICIONES DE PAGO
Esta partida será pagada de acuerdo al precio unitario indicado en el presupuesto de la
obra para el presente trabajo, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la com-
pensación completa por toda mano de obra, equipo, herramientas y por imprevistos ne-
cesarios para completar este ítem.
05.01.02.10 DADO DE CONCRETO (m3)
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
En las zanjas de los alimentadores se colocará un dado de concreto lineal de dimensio-
nes especificadas en el plano de instalaciones eléctricas, para proteger los alimentado-
res según se muestra en los detalles de zanjas indicados en los planos.
CALIDAD DE LOS MATERIALES
El dado de concreto será de f’c=100Kg/cm2, el cual incluye un solado de concreto de
0.05m de espesor el cual será de Cemento: Hormigón 1:12.
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
Se colocará el concreto después de que sea nivelado el fondo de la zanja y se hayan
colocado los tubos de PVC-P para los conductores.
SISTEMA DE CONTROL
El Supervisor verificará que se cumpla con todos los pasos que se especifican en esta
partida en la parte de Procedimiento Constructivo.
UNIDAD DE MEDIDA
Se pagará por Metro Cúbico (M3), conforme a lo indicado en el presupuesto base de la
presente obra.
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CONDICIONES DE PAGO
Esta partida será pagada de acuerdo al precio unitario indicado en el presupuesto de la
obra para el presente trabajo, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la com-
pensación completa por toda mano de obra, equipo, herramientas y por imprevistos ne-
cesarios para completar este ítem.
05.01.03 CAJAS DE PASE
05.01.03.01 CAJA DE PASE OCTOGONAL PESADA 100x55 mm (und)
05.01.03.02 CAJA DE PASE 150X75 (und)
05.01.03.03 CAJA DE PASE 150X100 (und)
05.01.03.04 CAJA DE PASE 200X100 (und)
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
Esta partida consiste en la colocación de cajas de pase de FºGº de las medidas y ubica-
ciones indicadas en los planos.
CALIDAD DE LOS MATERIALES
CAJAS PARA CIRCUITOS DERIVADOS
Las cajas serán del tipo pesado de fierro galvanizado, fabricado por estampados de plan-
chas de 1.6mm, de espesor mínimo.
Las orejas para fijación del accesorio estarán mecánicamente asegurados a la misma o
mejor aún serán de una sola pieza, con el cuerpo de la caja, no se aceptarán orejas
soldadas, cajas redondas, ni de profundidad menor de 55 mm ni tampoco cajas de plás-
tico:
Octogonales : 100mm x 55 mm Salidas para centros.
braquetes, cajas de paso.
Cuadrada : 100mm x 100 x 55 mm Tomacorrientes, donde lleguen
tres tubos y salidas de fuerza.
Rectangulares: 100mm x 55 x 50 mm Interruptores, tomacorrientes,
teléfono.
CAJAS PARA ALIMENTADORES ELECTRICOS Y DE COMUNICACIONES
Todas las salidas para derivación de alimentadores o para facilitar el tendido de los con-
ductores serán de las dimensiones indicadas en los planos, fabricadas en planchas de
fierro galvanizado de 1.6 mm de espesor mínimo, tendrán tapas ciegas mayores de 40
cm de largo ó ancho serán reforzadas mediante ángulos de tal manera que quede rígida.
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
Se colocarán las cajas de pase en la ubicación indicada en los planos de instalaciones
eléctricas, se fijarán las cajas cuadradas en los muros a 0.40m sobre el nivel del piso
terminado. La caja estará fijada y quedará al ras con respecto a la cara acabada del
muro.
SISTEMA DE CONTROL
El Supervisor verificará que se cumpla con todos los pasos que se especifican en esta
partida en la parte de Procedimiento Constructivo.
UNIDAD DE MEDIDA
Se pagará por Unidad (UND), conforme a lo indicado en el presupuesto base de la pre-
sente obra.
CONDICIONES DE PAGO
Esta partida será pagada de acuerdo al precio unitario indicado en el presupuesto de la
obra para el presente trabajo, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la com-
pensación completa por toda mano de obra, equipo, herramientas y por imprevistos ne-
cesarios para completar este ítem.
05.01.04 CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS
05.01.04.01 ALIMENTADOR [4-1x35 + 1x16(T)] mm2 N2XOH (m)
05.01.04.02 ALIMENTADOR [4-1x10 + 1x6(T)] mm2 N2XOH (m)
05.01.04.03 ALIMENTADOR [2-1x6 +1x4(T)] mm2 N2XOH (m)
05.01.04.04 ALIMENTADOR [4-1x4 + 1x2.5(T)] mm2 N2XOH (m)
05.01.04.05 ALIMENTADOR [2-1x2.5 + 1x2.5(T)] mm2 LSOH-80 (m)
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DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
La presente partida considera el suministro y colocación de los conductores de acuerdo a
los calibres y rutas indicadas en el plano de instalaciones eléctricas.
CALIDAD DE LOS MATERIALES
Fabricados de cobre electrolítico, 99.9% IACS, temple blando, según norma ASTM-B3.
Aislamiento compuesto de baja emisión de humos, libres de halógenos y resistentes al
fuego y bajo contenidos de acidos como indica la norma NTP 370.252.2008.
Se clasifican por su calibre en mm2. Los conductores de calibre 6 mm2 y menores pueden
ser sólidos, y de calibre 10 mm2 y mayores serán cableados.
Tipo NHX: Temperatura de trabajo hasta 90º C., resistencia a los ácidos, aceites y álcalis
hasta los 90º C. Tensión de servicio 600 V. Para ser utilizados como conductores activos
en alimentadores y circuitos de distribución de fuerza y especiales.
Cable N2XOH: Los cables tipo N2XOH, 1kV, marca INDECO ó similar aprobado, con con-
ductores de cobre electrolítico blando, sólido o cableado concéntrico, aislados de polieti-
leno reticulado, cubierta externa hecha a base de un compuesto libre de halógenos y para
una tensión de servicio de 1,000 voltios según normas de fabricación IEC 60754, IEC
60332-3 CAT.C, NTP-IEC 60502-1, IEC 61034.
Antes del cableado, todos los tubos y cajas se limpiarán y sacarán de humedad. Para el
cableado no se usará grasas ni aceites, pero podrá usarse talco o estearina.
Los conductores serán continuos de caja a caja. No se permite empalmes que queden
dentro del tubo. Los empalmes serán mecánica y eléctricamente seguros, con conectores
a presión (split-bolts), aislados con cinta vulcanizada (3M, Nitto) y cinta aislante.
Los conductores se identificarán según los colores:
Activos : negro, azul y rojo
Tierra : amarillo
Neutro : blanco
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
Se verificara antes de la etapa del cableado que los electroductos no se encuentren obs-
truidos luego se procederá al cableado con los conductores eléctrico indicados que cum-
plan con las características descritas en la sección de calidad de materiales.
SISTEMA DE CONTROL
El Supervisor verificará que se cumpla con todos los pasos que se especifican en esta
partida en la parte de Procedimiento Constructivo.
UNIDAD DE MEDIDA
Se pagará por Metro Lineal (M), conforme a lo indicado en el presupuesto base de la pre-
sente obra.
CONDICIONES DE PAGO
Esta partida será pagada de acuerdo al precio unitario indicado en el presupuesto de la
obra para el presente trabajo, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la com-
pensación completa por toda mano de obra, equipo, herramientas y por imprevistos nece-
sarios para completar este ítem.
05.01.05 SISTEMAS DE CONDUCTOS
05.01.05.01 BUZONES
05.01.05.01.01 BUZON ELECTRICO (und)
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
Antes de proceder al vaciado del concreto de los buzones, se tendrá que verificar las
dimensiones del encofrado y del armado del acero estructural, deben estar acordes a las
dimensiones que se indican en los planos.
El Contratista realizará el encofrado de acuerdo con los planos y las especificaciones
técnicas generales de encofrado.
Este debe tener la capacidad suficiente para resistir la presión resultante y las tolerancias
especificadas.
La armadura debe cumplir con los requisitos de la NORMA NTP 341.031-2001.
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Los diámetros y áreas de las diversas varillas de acero a usarse, estarán de acuerdo al
plano, y tendrán una resistencia especificada a la fluencia de 4200 kg/cm2.
CALIDAD DE LOS MATERIALES
Ver Especificación Técnica General de Concreto.
El encofrado se hará con los materiales más adecuados, con madera que no presente
deformaciones. El encofrado no debe tener exceso de humedad.
Acero: ver especificaciones en planos de estructuras.
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
Se utilizará Concreto f´c = 175Kg/cm2. Se utilizará cemento portland tipo I.
Únicamente se procederá al vaciado cuando se haya verificado las dimensiones del en-
cofrado, el batido de éstos materiales se hará utilizando mezcladora mecánica, debiendo
efectuarse estas operaciones por lo mínimo durante 1 minuto por carga.
Se tomará en cuenta el encofrado este bien asegurado y este con las dimensiones ne-
cesarias para que las formas resultantes terminen con las dimensiones indicadas en los
planos. La madera empleada en el encofrado será resistente, con las dimensiones ade-
cuadas y debidamente apuntaladas para que impidan que el empuje del concreto de-
forme las secciones indicadas en los planos.
El acero de refuerzo en el concreto armado será cortado, doblado y colocado de acuerdo
a lo indicado en los planos y para su preparación se usaran las herramientas adecuadas
para asegurar que se cumplan con las dimensiones indicadas en los planos y estará
adecuadamente apoyado sobre soportes de concreto, metal u otro material aprobado,
espaciadores y estribos.
En general se deben respetar lo especificado en el R.N.E.
SISTEMA DE CONTROL
Ver Especificación Técnica General de Concreto.
UNIDAD DE MEDIDA
Se pagará por Unidad (UND), conforme a lo indicado en el presupuesto base de la pre-
sente obra.
CONDICIONES DE PAGO
Esta partida será pagada de acuerdo al precio unitario indicado en el presupuesto de la
obra para el presente trabajo, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la com-
pensación completa por toda mano de obra, equipo, herramientas y por imprevistos ne-
cesarios para completar este ítem.
05.01.05 TABLEROS PRINCIPALES
05.01.05.01 TABLERO DE DISTRIBUCION TD-1 (48 POLOS) (und)
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
Esta partida considera el suministro e instalación de tableros para empotrar con línea a
tierra (3 barras de cobre) de acuerdo a lo especificado en el plano de instalaciones eléc-
tricas, incluye llaves termomagneticas tipo engrampe.
CALIDAD DE LOS MATERIALES
TABLEROS AUTOSOPORTADOS
EL GABINETE METÁLICO
Será para uso interior, auto soportado con construcción a prueba de polvo, goteo y sal-
picadura de agua, grado de protección IP 65, de frente muerto, acceso frontal, de con-
cepto modular, formado por secciones verticales de las siguientes dimensiones aproxi-
madas:
Ancho : Celdas Modulares
Alto : 2.00 m
Profundidad : 0.60 m
Comprenderá:
Estructura de perfiles de acero de 1 ½” x 1 ½” x 3/16” electro soldados entre sí.
Paneles laterales, posteriores y superiores de plancha de acero al carbono de 3/32” de
espesor mínimo con refuerzos removibles, empernadas a la estructura, con empaqueta-
dura en todo el perímetro para hermetizar perfectamente.
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Las puertas serán del mismo material que los paneles laterales y tendrán la bisagra in-
terior al gabinete, la cerradura será manual para llave tipo dado o manija, tendrán empa-
quetadura para cierre hermético.
Acabado:
La estructura, paneles y puertas serán sometidos a un arenado comercial e inmediata-
mente a dos capas de base anticorrosiva y finalmente a dos de esmalte gris claro de
acuerdo a ANSI C57.12.
INTERRUPTOR PRINCIPAL
En aire y de ejecución fija, automáticos, termo magnéticos, de disparo común que per-
mitirá la desconexión de todas las fases del circuito a la sobrecarga o corto circuito de
una sola línea.
Con contactos altamente resistentes al calor, con cámara apaga chispas de material re-
fractario de alta resistencia mecánica y térmica, con contactos de aleación de plata en-
durecida, con terminales con contactos de presión ajustados con tornillos.
Con las siguientes características:
Corriente Nominal (Amp) : 180 - 250 A (Regulable)
Tensión nominal (KV) : 0.220
Tensión Máxima Nominal (KV) : 0.600
Tensión de aislación Mínimo (KV) : 0.600
Capacidad de interrupción simétrica
a cos. Ø = 0.8 y 220 VAC, (KA)
(Mínimo) : 25 KA
Rango de regulación por sobrecarga : 50 a 100 % de la corriente nomi-
nal
Retardo por sobrecarga : 30 segundos a 6 veces la capaci-
dad
de la bobina de disparo
Rango de regulación para cortocircuito : 400 a 1000% de la corriente no-
minal
Retardo por cortocircuito : Menos de 3 ciclos
INTERRUPTORES DERIVADOS
En aire y de ejecución fija, automáticos, termo magnéticos, del tipo de disparo común,
que permitirá la desconexión de todas las fases del circuito a la sobrecarga o corto cir-
cuito de una sola línea.
De caja moldeada, cámara apaga chispas de material aislante no higroscópico, alta-
mente resistente al calor, con una capacidad de interrupción simétrica mínima a 220 VAC
indicada en planos.
Tensión de asimilación 600 VSC, con contactos de aleación de plata endurecida, con
terminales atornillados con contacto de presión, operación manual en estado estable y
desenganche automático térmico por sobrecarga y electromagnético por cortocircuito.
La manija llevará claramente marcada la corriente nominal y el estado conectado “ON” y
desconectado “OFF”; además deberán llevar indicado la marca del fabricante, su logotipo
y el cuadro de capacidades de rupturas grabadas en la caja.
El número de interruptores derivados (se efectúa de acuerdo al diagrama unifilar)
SISTEMA DE MEDICIÓN
El Tablero contará con los siguientes accesorios:
TRANSFORMADOR DE CORRIENTE
Serán del tipo barra pasante o con agujero transversal, aislamiento seco, de porcelana y
resina moldeada tropicalizada, con arrollamientos de cobre y núcleo de hierro laminado
en frío, para montaje interior.
Construido según normas
Potencia nominal : De acuerdo a carga
Número de fases : Monofásico
Frecuencia : 60 Hz
Relación de transformación : De acuerdo a carga
Incorporará datos de placa y bornes para conexión del secundario, así como bornes para
conexión a tierra de la carcasa.
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MEDIDOR MULTIFUNCION
Equipo electrónico y totalmente digital, que de acuerdo a la selección, brinde la informa-
ción por fase y/o línea de:
Voltaje
Intensidad de corriente
Factor de potencia
Potencia inductiva, capacitiva y activa
Frecuencia
Medición de armónicos de tensión %THD V y de corriente %THD I
Clase de precisión 1 %.
Memorización de los valores máximos y mínimos.
Accesible desde el frente del tablero, y con botonera de selección.
ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS
Para protección de los circuitos de medida se instalarán bases portafusibles de 25 A.,
500 VAC., y fusibles para 6 A. y 500 V., tipo tapón roscado para una capacidad de ruptura
mínima de 65 KA.
MANDIL
De plancha de acero al carbono de 3/32” de espesor mínimo con refuerzos removibles,
empernadas a la estructura.
BARRAS, SOPORTES, CONEXIONES Y ACCESORIOS
Las barras principales serán de cobre electrolítico de 99.9 % de conductibilidad de sec-
ción rectangular, con resistencia mecánica y térmica capaz de soportar la corriente de
choque de la misma magnitud que la correspondiente al interruptor principal.
BARRA DE TIERRA
En cada tablero a toda su longitud se extenderá una barra de tierra con capacidad mí-
nima igual al 50 % de la capacidad de las barras principales, directamente empernado al
gabinete con dos agujeros, una en cada extremo, para conexión al sistema de tierra.
SOPORTE DE BARRAS
De porcelana o de resina sintética epóxica, con resistencia mecánica capaz de soportar
los efectos electrodinámicos de la corriente de choque de igual magnitud que la que
corresponde al interruptor principal, con aislamiento 1 KV.
SOPORTE DE CONDUCTORES
De estructura de perfiles de acero de 1 ½” x 1 ½” x 3/16”.
BORNES DE FUERZA
Se instalarán en la parte inferior del tablero para la conexión con los alimentadores y los
conductores de tablero desde el interruptor de derivación.
Tensión de aislamiento mínimo 0.6 KV., un block de cuatro polos por cada interruptor
derivado. De material aislante resistente a impactos con huecos para empernarlos a es-
tructura de acero, capaces de llevar en forma continúa sin calentamiento anormal la co-
rriente correspondiente al cable unipolar de cobre asociado.
Derivación de barras principales a interruptores.
Se hará por barras de cobre cuyo calibre será de acuerdo a la capacidad del interruptor.
MATERIALES ANEXOS
Los interruptores y el panel de instrumentos se dotarán de placas de datos de bakelita,
plástico o fenol laminado de 3mm de espesor en fondo negro y letras blancas. Estas
placas se fijarán con tornillos y tuercas del tipo cabeza avellanada.
Se indicará la capacidad del interruptor, el tablero que alimente o equipos.
Para el tablero general se proveerá:
Piso de jebe de 1.00 m de ancho, de longitud tal que cubra todo el frente del tablero
asociado, y de ½” de espesor y de una sola pieza.
Señalizar e Identificar el Tablero TG.
Uno de aviso de peligro en plancha metálica de 1/16” de espesor, apta para ser colocada
en pared; comprenderá símbolos de presencia de corriente y muerte y la leyenda ”Peli-
gro, solo personal autorizado”.
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Una (1) cartilla escrita en idioma castellano de primeros auxilios en caso de accidentes
por contacto eléctrico. De dimensiones no menor de 1.20 x 1.00 m adecuadas para ser
colgadas en pared.
UNIDAD DE MEDIDA
Se pagará por Unidad (und), conforme a lo indicado en el presupuesto base de la pre-
sente obra.
CONDICIONES DE PAGO
Esta partida será pagada de acuerdo al precio unitario indicado en el presupuesto de la
obra para el presente trabajo, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la com-
pensación completa por toda mano de obra, equipo, herramientas y por imprevistos ne-
cesarios para completar este ítem.
05.01.06 TABLEROS DE DISTRIBUCION
05.01.06.01 TABLERO ELECTRICO TD-A EMPOTRADO DE 30 POLOS (und)
05.01.06.02 TABLERO ELECTRICO TB-1 EMPOTRADO DE 18 POLOS (und)
05.01.06.03 TABLERO ELECTRICO TD-2 EMPOTRADO DE 16 POLOS (und)
05.01.06.04 TABLERO ELECTRICO TB-2 EMPOTRADO DE 12 POLOS (und)
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
Esta partida considera el suministro e instalación de tableros para empotrar con línea a
tierra (3 barras de cobre) de acuerdo a lo especificado en el plano de instalaciones eléc-
tricas, incluye interruptores termo magnéticos del tipo para atornillar.
CALIDAD DE LOS MATERIALES
TABLEROS DE DISTRIBUCION
Serán para adosar y empotrar aquellos que se encuentran en muros, con caja de fierro
galvanizado, con puerta y cerradura tipo YALE, con barras tripolares y con interruptores
automáticos.
Gabinetes
Los gabinetes tendrán tamaño suficiente para ofrecer un espacio libre para el alojamiento
de los conductores de por lo menos 10 cm. en todos sus lados para hacer todo el alam-
brado en ángulo recto. Las cajas se fabricaran de planchas de fierro galvanizado y serán
del tamaño proporcionado por el fabricante y llevarán tantos agujeros como tubos lleguen
a ella y cada tubo se conectará a la caja con conectores adecuados.
Marco y Tapa
Serán construidos del mismo material que la caja debiendo estar empernada a la misma.
El marco llevará una plancha que cubra los interruptores, la plancha será de acero al
carbono de 3/32” de espesor mínimo con refuerzos removibles, empernadas a la estruc-
tura.
La tapa debe ser pintada en color gris oscuro, en relieve debe llevar la denominación del
Tablero, ejemplo TD-1
En la parte interior de la tapa llevará un compartimiento donde se alojará y asegurará
firmemente una cartulina blanca con el directorio de los circuitos; Este directorio debe
ser hecho con letras mayúsculas y ejecutado en imprenta, dos copias igualmente hechas
en imprenta, deben ser remitidas al propietario. Toda la pintura será al duco. La puerta
llevará chapa y llave, debiendo ser la tapa de una sola hoja.
Los interruptores serán monofásicos y trifásicos, para 220 V, con una capacidad de inte-
rrupción asimétrica de 10 KA hasta 50 A., 20 KA de 60 a 100 A y 40 KA de 125 a 400 A,
salvo indicación en el plano. El mecanismo de disparo común será interno con una única
manija.
Identificación
Será con material resistente al agua, ácidos y grasa.
GABINETES
Los gabinetes tendrán tamaño suficiente para ofrecer un espacio libre para el alojamiento
de los conductores de por lo menos 10 cm. en todos sus lados para hacer todo el alam-
brado en ángulo recto. Las cajas se fabricaran de planchas de fierro galvanizado de 1.59
mm de espesor y serán del tamaño proporcionado por el fabricante y llevarán tantos
agujeros como tubos lleguen a ella y cada tubo se conectará a la caja con conectores
adecuados.
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MARCO Y TAPA
Serán construidos del mismo material que la caja debiendo estar empernada a la misma.
El marco llevará una plancha que cubra los interruptores.
La tapa debe ser pintada en color gris oscuro, en relieve debe llevar la denominación del
Tablero, ejemplo TD-1.
En la parte interior de la tapa llevará un compartimiento donde se alojará y asegurará
firmemente una cartulina blanca con el directorio de los circuitos; este directorio debe ser
hecho con letras mayúsculas y ejecutado en imprenta, dos copias igualmente hechas
en imprenta, deben ser remitidas al propietario. Toda la pintura será al duco. La puerta
llevará cerradura y llave, debiendo ser la tapa de una sola hoja.
INTERRUPTOR PRINCIPAL
En aire y de ejecución fija, automáticos, termomagnéticos, de disparo común que permi-
tirá la desconexión de todas las fases del circuito al sobrecargarse o corto circuitarse una
sola línea.
Con contactos altamente resistentes al calor, con cámara apaga chispas de material re-
fractario de alta resistencia mecánica y térmica, con contactos de aleación de plata en-
durecida, con terminales con contactos de presión ajustados con tornillos.
Con las siguientes características:
Corriente Nominal (Amp) : según indicación en los planos
Capacidad de interrupción simétrica
a cos. Ø = 0.8 y 220 VAC, (KA) Mínimo) : según indicación en los planos
INTERRUPTORES DERIVADOS
En aire y de ejecución fija, automáticos, tipo atornillable, termomagnéticos, del tipo de
disparo común, que permitirá la desconexión de todas las fases del circuito al sobrecar-
garse o corto circuitarse una sola línea.
De cámara apaga chispas de material aislante no higroscópico, altamente resistente al
calor, con una capacidad de interrupción simétrica mínima a 240 VAC de entre 10 KA y
16 KA de acuerdo a la selectividad.
Tensión nominal 600 V, con contactos de aleación de plata endurecida, con terminales
atornillados con contacto de presión, operación manual en estado estable y desengan-
che automático térmico por sobrecarga y electromagnético por cortocircuito.
La manija llevará claramente marcada la corriente nominal y el estado conectado “ON” y
desconectado “OFF”; además deberán llevar indicado la marca del fabricante, su logotipo
y el cuadro de capacidades de rupturas grabadas en la caja.
El número de interruptores derivados, serán de acuerdo al diagrama unifilar del tablero.
En los tableros, junto a los interruptores termo magnéticos de los circuitos de alumbrado
y tomacorrientes o en los indicados en los planos, irán interruptores diferenciales, “de
falla a tierra” de 30 mA de sensibilidad, los cuales permitirán desconectar el circuito en
presencia de corrientes de falla de tipo alterna aplicadas instantáneamente o que crecen
lentamente.
BARRAS, SOPORTES, CONEXIONES Y ACCESORIOS
Las barras principales serán de cobre electrolítico de 99.9 % de conductibilidad de sec-
ción rectangular, con resistencia mecánica y térmica capaz de soportar la corriente de
choque de la misma magnitud que la correspondiente al interruptor principal.
BARRA DE TIERRA
En cada tablero a toda su longitud se extenderá una barra de tierra con capacidad mí-
nima igual al 50 % de la capacidad de las barras principales, directamente empernado al
gabinete con dos agujeros, una en cada extremo, para conexión al sistema de tierra.
SOPORTE DE BARRAS
De porcelana o de resina sintética epóxica, con resistencia mecánica capaz de soportar
los efectos electrodinámicos de la corriente de choque de igual magnitud que la que
corresponde al interruptor principal, con aislamiento 1 KV.
BORNES DE FUERZA
Se instalarán en la parte inferior del tablero para la conexión con los alimentadores y los
conductores de tablero desde el interruptor de derivación.
Tensión de aislamiento mínimo 0.6 KV., un block de cuatro polos por cada interruptor
 


	18. EXPEDIENTE TECNICO: "REHABILITACION  DEL LOCAL ESCOLAR DANIEL AL-
CIDES CARRION, DISTRITO DE ACHOMA-PROVINCIA DE CAYLLOMA-REGIÓN
AREQUIPA”
Junio 2021
ESPECIFICACIONES
TECNICAS
INSTALACIONES
ELECTRICAS
Página 18
derivado. De material aislante resistente a impactos con huecos para empernarlos a es-
tructura de acero, capaces de llevar en forma continúa sin calentamiento anormal la co-
rriente correspondiente al cable unipolar de cobre asociado.
Derivación de barras principales a interruptores.
Se hará por barras de cobre cuyo calibre será de acuerdo a la capacidad del interruptor.
INTERRUPTOR HORARIO
Programador horario digital con programación diaria/semanal, 230v +-10%, 50-60Hz.
Memoria: 50 conmutaciones mínimo a repartir entre los 7 días de la semana.
Reserva de marcha (batería): 10 años.
Visualización permanente de: fecha, hora, día de la semana, estado de contacto de la
salida (on – off).
ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS
Tablero de Electrobombas
Los tableros de las electro bombas además llevaran dentro del gabinete sus respectivos
contactares, relees y alternador de conmutación de acuerdo a la potencia del motor así
como controles de mando y luces de señalizaron de funcionamiento.
Será del tipo para empotrar al muro, con puerta y chapa de seguridad.
El material y sus acabados del marco, caja y tapa serán iguales al del Tablero de Distri-
bución.
El tablero alternador estará provisto de:
Un Interruptor automático (termomagnético) monofásico de 2 x 20 A
Dos contactores monofásicos para 1.0 KW
Un contactor auxiliar
Dos relés térmicos
Un selector: Manual - Apagado - Automático
Un selector: Bomba 1 - Bomba 2 - Alternado
Dos luces piloto
Un fusible de protección para el circuito de control
Una bornera
UNIDAD DE MEDIDA
Se pagará por Unidad (und), conforme a lo indicado en el presupuesto base de la pre-
sente obra.
CONDICIONES DE PAGO
Esta partida será pagada de acuerdo al precio unitario indicado en el presupuesto de la
obra para el presente trabajo, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la com-
pensación completa por toda mano de obra, equipo, herramientas y por imprevistos ne-
cesarios para completar este ítem.
05.02 INSTALACION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
05.02.01 POZO DE TIERRA P1 (und)
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
Como parte del presente proyecto se construirán pozos a tierra en los lugares indicados
en los planos.
CALIDAD DE LOS MATERIALES
Los materiales tales como las sales electrolíticas deberán cumplir con el código nacional
de electricidad en la sección 3 de métodos de puestas a tierra, regla 036.B, la cual rige
la utilización de tratamientos químicos o suelos artificiales.
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
Pozos de Puesta a Tierra: Se instarán los pozos indicados en el plano.
Las dimensiones a excavar para cada pozo serán de 0.80m de diámetro y 3.00m de
profundidad.
En cada pozo se instalará una varilla de cobre electrolítico de 15 mm de diámetro y 2.40
m (8 pies) de longitud.
Para el rellenado de los pozos se utilizará tierra cernida y se adicionará las sales quími-
cas.
Accesorios: Se instalarán los accesorios que se indican en el plano.
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SISTEMA DE CONTROL
El Supervisor verificará que se cumpla con todos los pasos que se especifican en esta
partida en la parte de Procedimiento Constructivo.
UNIDAD DE MEDIDA
Se pagará por Unidad (UND), conforme a lo indicado en el presupuesto base de la pre-
sente obra.
CONDICIONES DE PAGO
Esta partida será pagada de acuerdo al precio unitario indicado en el presupuesto de la
obra para el presente trabajo, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la com-
pensación completa por toda mano de obra, equipo, herramientas y por imprevistos ne-
cesarios para completar este ítem.
05.03 ARTEFACTO
05.03.01 LAMPARAS
Todos los artefactos que lleven lámparas fluorescentes tendrán reactancias de alto factor
de potencia, de arranque normal. No se aceptarán reactancias que produzcan ruidos.
Las lámparas fluorescentes serán “luz del día”. Los plásticos opal difusor deben ser de
1/8”
Los artefactos a instalarse colgados, deben utilizar los colgadores, recomendados por el
fabricante. Se prohíbe cadenas.
No se permitirá el uso de lámparas incandescentes, salvo lo indicado en los planos; en
su reemplazo se utilizarán lámparas ahorradoras de energía, o fluorescentes compactos.
Las pruebas de funcionamiento de todos los artefactos serán mínimas de 24 horas.
05.03.01.01 LUMINARIA FLUORESCENTE PARA ADOSAR ILUMINACION DIRECTA, DIFU-
SOR REJILLA DE ALUMINIO. FLUORESCENTES DE 2x36W. REACTOR ELECTRONICO. SI-
MILAR A 2X36 W RAS STD RAL JOSFEL (und)
05.03.01.02 LUMINARIA DE EMERGENCIA CON 2 LAMPARAS DE 16LEDS CADA UNA DE
16W. CON UNA BATERIA, CARGADOR Y ENCHUFE, AUTONOMIA 5 HORAS MINIMO (und)
05.03.01.03 LUMINARIA ADOSADO A TECHO HERMETICA DE POLICARBONATO CON DOS
LAMPARAS FLUORESCENTES DE 18W. SIMILAR A PHILIPS PACIFIC TCW216 (und)
05.03.01.04 LUMINARIA ADOSADO A TECHO CON DIFUSOR PLASTICO CON LAMPARA
FLUORESCENTE CIRCULAR DE 32 W SIMILAR A TPC PRISMA 132 JOSFEL (und)
05.03.01.05 LUMINARIA FLUORESCENTE PARA ADOSAR ILUMINACION DIRECTA, DIFU-
SOR REJILLA DE ALUMINIO. FLUORESCENTES DE 3x18W. REACTOR ELECTRONICO. SI-
MILAR A 3X18 W RAS STD RAL JOSFEL (und)
05.03.01.06 ARTEFACTO PARA ADOSAR ANTIVANDALISMO, DIFUSOR TRANSPARENTE
CON DOS LAMPARAS AHORRADORAS DE 2x18W, SIMILAR AL TIPO RSP2x18w (und)
05.03.02 REFLECTOR
05.03.02.01 ARTEFACTO REFLECTOR SIMILAR A JOSFEL RSP, CON 2 FOCOS
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
Se refiere al suministro y colocación de todo tipo de artefacto a la salida correspondiente,
sea de iluminación, de señales, etc. incluyendo materiales y obras necesarias para la
debida conexión a la caja de salida y las pruebas respectivas para el correcto funciona-
miento del artefacto.
Corriente limitada de carga.
Desconexión por bajo voltaje de la batería.
Gabinete fabricado en plancha de acero de servicio pesado con acabado final en esmalte
al horno. Las Luminarias contarán con balastro electrónico donde corresponda.
Circuito fabricado con voltaje de entrada 220v
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
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Se colocará de acuerdo a lo indicado por el fabricante.
SISTEMA DE CONTROL
El Supervisor verificará que se cumpla con todos los pasos que se especifican en esta
partida en la parte de Descripción de los trabajos, así como el correcto funcionamiento.
UNIDAD DE MEDIDA
La unidad de medida de los artefactos será por UND (Unidad).
CONDICIONES DE PAGO
El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en el presupuesto, y
previa aprobación del supervisor quien velará por la correcta instalación de las cajas y
su correcto funcionamiento.
05.03.02.02 REFLECTOR SMARTLED BVP384 LED600/CW 500W 220-240V SWB GM (und)
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
Se refiere al suministro y colocación de todo tipo de artefacto a la salida correspondiente,
sea de iluminación, de señales, etc. incluyendo materiales y obras necesarias para la
debida conexión a la caja de salida y las pruebas respectivas para el correcto funciona-
miento del artefacto.
Corriente limitada de carga.
Desconexión por bajo voltaje de la batería.
Gabinete fabricado en plancha de acero de servicio pesado con acabado final en esmalte
al horno. Las Luminarias contarán con balastro electrónico donde corresponda.
Circuito fabricado con voltaje de entrada 220v
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
Se colocará de acuerdo a lo indicado por el fabricante.
SISTEMA DE CONTROL
El Supervisor verificará que se cumpla con todos los pasos que se especifican en esta
partida en la parte de Descripción de los trabajos, así como el correcto funcionamiento.
UNIDAD DE MEDIDA
La unidad de medida de los artefactos será por UND (Unidad).
CONDICIONES DE PAGO
El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en el presupuesto, y
previa aprobación del supervisor quien velará por la correcta instalación de las cajas y
su correcto funcionamiento.
05.04 EQUIPOS ELECTRICOS Y MECANICOS
05.04.01 CAMPANILLA DE TIMBRE 6" 220/12V (und)
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
Es el conjunto de tuberías y accesorios de PVC-P, conductores de cobre tipo LSOH 80
y de sección 2.5mm2 como mínimo y por otro lado las salidas en pared como se indica
en los planos y serán de fierro galvanizado tipo pesado de forma rectangular, al cual se
le adiciona un ensamble una placa de baquelita de salida de timbre. Similar al Modelo
de la serie Modus de TICINO.
SISTEMAS DE TIMBRE:
Campanilla De Timbre De 2”
Campanilla De Timbre De 8”
Los Timbres serán de campanilla Acero Inoxidable fabricados bajo normas de seguridad
y de reconocida marca en el mercado.
Características:
− Campanilla de 2”
− Estarán equipados con transformador de tensión de 220/6V.
− Decibeles dB(A) 1m : 60
− Frecuencia : 1000 / 10000 Hz
− IP 66
− Campanilla de 8”
− Estarán equipados con transformador de tensión de 220/12V.
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− Decibeles dB(A) 1m : 100
− Frecuencia : 1000 / 15000 Hz
− IP 66
CALIDAD DE LOS MATERIALES
Las cajas serán de fierro galvanizado, tipo pesado, de 1.6mm de espesor como mínimo
y serán cuadradas 100x100x50. Con tapas GAN. Las orejas para la fijación de los acce-
sorios estarán mecánicamente aseguradas las mismas o mejor aún serán de una sola
pieza con el cuerpo de la caja. No se aceptarán orejas soldadas.
Placa: Se empleará placas de aluminio anodizado color bronce 503/SR o similar.
Se utilizarán iguales o similares al modelo Magic de Ticino y deberá cumplir la norma
IEC 60884-1 y NTP 370.054:1999.
La tubería utilizada será PVC SAP de 25mm según especifica el plano de instalaciones
eléctricas.
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
Se colocarán los artefactos en las ubicaciones indicadas en los planos de instalaciones
eléctricas y comunicaciones. La caja estará fijada y quedará al ras con respecto a la cara
acabada del muro.
SISTEMA DE CONTROL
El Supervisor verificará que se cumpla con todos los pasos que se especifican en esta
partida en la parte de Procedimiento Constructivo.
UNIDAD DE MEDIDA
Se pagará por unidad (und), conforme a lo indicado en el presupuesto base de la pre-
sente obra.
CONDICIONES DE PAGO
El pago de estos trabajos se hará por unidad, cuyos precios unitarios se encuentran
definidos en el presupuesto. El Supervisor velará permanentemente durante el desarrollo
de la obra, hasta su culminación por la calidad de los materiales y de los trabajos reali-
zados.
05.04.02 POSTE CONICO DE CONCRETO 6/90/70/ (und)
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
Se refiere al suministro y colocación del poste cónico de concreto que servirá como so-
porte para los reflectores de la losa deportiva y las pruebas respectivas para el correcto
funcionamiento
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
Se colocará de acuerdo a lo indicado por el fabricante.
SISTEMA DE CONTROL
El Supervisor verificará que se cumpla con todos los pasos que se especifican en esta
partida en la parte de Descripción de los trabajos, así como el correcto funcionamiento.
UNIDAD DE MEDIDA
La unidad de medida de los artefactos será por UND (Unidad).
CONDICIONES DE PAGO
El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en el presupuesto, y
previa aprobación del supervisor quien velará por la correcta instalación de las cajas y
su correcto funcionamiento.
06 INSTALACIONES DE COMUNICACIONES
06.01 CABLEADO ESTRUCTURAL EN INTERIORES DE EDIFICIOS
06.01.01 CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERIAS
06.01.01.01 TUBERIA PVC-P 35mm (m)
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
Estas partidas se refieren al suministro y colocación de tuberías de diferente diámetro
según lo indicado en los planos de instalaciones. Todas las tuberías serán fabricadas de
cloruro de polivinilo PVC, del tipo pesado (SAP o P), de diámetros nominales indicado
en el plano, con calibres y espesores mínimos establecidos en el Código Nacional de
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Electricidad y características mecánicas y eléctricas que satisfagan las normas de fabri-
cación de 399.006 y 399.007 de ITINTEC (INDECOPI) con procesos establecidos y cer-
tificados por las normas ISO.
No se permitirá el uso de tubería que no tenga la marca de fábrica y el tipo de ésta
claramente marcada en el cuerpo del tubo.
Consiste en el suministro e instalación de las tuberías PVC-SAP empotradas en pared,
piso o techo.
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
Al instalar las tuberías se dejarán tramos curvos entre las cajas a fin de absorber las
contracciones del material sin que se desconecten de las respectivas cajas.
No se aceptarán más de dos curvas de 90° ó su equivalente entre cajas.
Para unir las tuberías se emplearán empalmes a presión y pegamentos recomendados
por los fabricantes. Los tubos se unirán a las cajas mediante conectores tubos-caja de
PVC de una o dos piezas, constituyendo una unión mecánica segura y que no dificulte
el cableado.
Las tuberías que se instalen en los ambientes conformados por estructuras metálicas
serán de instalación visible e irán sujetas a las vigas y columnas con abrazaderas que lo
mantengan firme y seguro para el cableado.
UNIDAD DE MEDIDA
Se pagará por Metro Lineal (M), conforme a lo indicado en el presupuesto base de la
presente obra.
CONDICIONES DE PAGO
Esta partida será pagada de acuerdo al precio unitario indicado en el presupuesto de la
obra para el presente trabajo, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la com-
pensación completa por toda mano de obra, equipo, herramientas y por imprevistos ne-
cesarios para completar este ítem.
06.02 SALIDA DE COMUNICACIONES
06.02.01 TOMA RED DE DATA EN PARED SIMILAR A TICINO SERIE MAGIC 5904 AT5 (pto)
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
Esta partida se refiere a los puntos para tomas de data que serán colocados en las pa-
redes, techos y pisos, se colocarán ductos, los cuales serán empotrados. Se colocaran
cajas cuadradas en las salidas de la pared, techo o piso, de acuerdo a lo indicado en el
plano de instalaciones eléctricas. Esta partida incluye el suministro y la instalación de las
tomas de data y cajas.
CALIDAD DE LOS MATERIALES
Las cajas serán de fierro galvanizado, tipo pesado, de 1.6mm de espesor como mínimo
y serán cuadradas 100x100x50. Con tapas GAN. Las orejas para la fijación de los acce-
sorios estarán mecánicamente aseguradas las mismas o mejor aún serán de una sola
pieza con el cuerpo de la caja. No se aceptaran orejas soldadas.
Placa: Se empleara placas de aluminio anonizado color bronce 503/SR o similar.
Los tomas de data serán con toma RJ45. Moldeados en plástico fenólico.
Se utilizaran iguales o similares al modelo Magic de Ticino y deberá cumplir la norma
IEC 60884-1 y NTP 370.054:1999.
La tubería utilizada será PVC SAP de 25mm según especifica el plano de instalaciones
eléctricas.
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
Se colocaran las cajas cuadradas en las ubicaciones indicadas en los planos de instala-
ciones eléctricas, se fijaran las cajas en los muros a 0.40 m sobre el nivel del piso termi-
nado. La caja estará fijada y quedara al ras con respecto a la cara acabada del muro.
SISTEMA DE CONTROL
El Supervisor verificará que se cumpla con todos los pasos que se especifican en esta
partida en la parte de Procedimiento Constructivo.
UNIDAD DE MEDIDA
Se pagará por Punto (PTO), conforme a lo indicado en el presupuesto base de la pre-
sente obra.
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CONDICIONES DE PAGO
Esta partida será pagada de acuerdo al precio unitario indicado en el presupuesto de la
obra para el presente trabajo, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la com-
pensación completa por toda mano de obra, equipo, herramientas y por imprevistos ne-
cesarios para completar este ítem.
06.02.02 SALIDA PARA TELEVISION POR CABLE (pto)
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
Esta partida se refiere a los puntos que serán colocados empotrados en los techos, a
estos puntos se harán llegar los cables a través de ductos empotrados en el techo. Se
colocaran cajas octogonales en las salidas de techo de acuerdo a lo indicado en el plano
de instalaciones eléctricas.
CALIDAD DE LOS MATERIALES
Las cajas serán de fierro galvanizado, tipo pesado, de 1.6mm de espesor como mínimo
y serán Cuadradas de 100 x 50mm Las orejas para la fijación de los accesorios estarán
mecánicamente aseguradas las mismas o mejor aun serán de una sola pieza con el
cuerpo de la caja. No se aceptaran orejas soldadas.
Deberán cumplir lo indicado en el Código Nacional de Electricidad.
La tubería será de 20 mm Ø PVC-P
Los cables serán de aislamiento de COMPUESTO TERMOPLASTICO NO HALOGE-
NADO (polímero especial) resistente al fuego y bajo emisión de humos y gases tóxicos.
Estos conductores serán del tipo FPL para instalaciones horizontales y FPLR para insta-
laciones verticales, con una sección de 0.75 mm2, para instalaciones en canaletas y 1.5
mm2 para conductor individual instalados en ductos según C.N.E. sección 370-100.
• Conductor aprobado por la NFPA.
• Tensión de servicio: 600 voltios.
• Norma de fabricación: NTP 370.252, IEC – 60332-3, IEC – 60754 – 1, BS
7211:1998.
• Temperatura de operación: 75° C.
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
Se procederá a identificar la caja de pase desde la cual se obtendrá la energía eléctrica
para el punto. Una vez identificada, se colocará el tubo adosado o empotrado al muro y
posteriormente al techo para llegar a la posición indicada en los planos. Se colocarán las
cajas octogonales. Luego se procederá a realizar el cableado con winche.
SISTEMA DE CONTROL
El Supervisor verificará que se cumpla con todos los pasos que se especifican en esta
partida en la parte de Procedimiento Constructivo.
UNIDAD DE MEDIDA
Se pagará por Punto (Pto), conforme a lo indicado en el presupuesto base de la presente
obra.
CONDICIONES DE PAGO
Esta partida será pagada de acuerdo al precio unitario (Pto) indicado en el presupuesto
de la obra para el presente trabajo, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la
compensación completa por toda mano de obra, equipo, herramientas y por imprevistos
necesarios para completar este ítem.
06.02.03 SALIDA PARA TELEFONO (pto)
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
Se colocaran de acuerdo a lo indicado en el plano de instalaciones eléctricas, se consi-
dera la colocación de cajas rectangulares, incluye suministro e instalación de toma tele-
fónica Serie magic o similar.
CALIDAD DE LOS MATERIALES
Las cajas serán de fierro galvanizado, tipo pesado, de 1.6mm de espesor como mínimo
y serán Rect. 100x55x50. Las orejas para la fijación de los accesorios estarán mecáni-
camente aseguradas las mismas o mejor aún serán de una sola pieza con el cuerpo de
la caja. No se aceptarán orejas soldadas.
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Placa: Se empleara placas de aluminio anonizado de 1hueco, color bronce
503/SR o similar.
Las tomas telefónicas serán con toma RJ11. Moldeados en plástico fenólico.
Se utilizarán iguales o similares al modelo Magic de Ticino y deberá cumplir la norma
IEC 60884-1 y NTP 370.054:1999.
La tubería utilizada será PVC SAP de 20mm según especifica el plano de instalaciones
eléctricas.
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
Se colocarán las cajas rectangulares en las ubicaciones indicadas en los planos de ins-
talaciones eléctricas, se fijaran las cajas rectangulares en los muros a 0.40 m sobre el
nivel del piso terminado. La caja estará fijada y quedará al ras con respecto a la cara
acabada del muro.
SISTEMA DE CONTROL
El Supervisor verificará que se cumpla con todos los pasos que se especifican en esta
partida en la parte de Procedimiento Constructivo.
UNIDAD DE MEDIDA
Se pagará por Punto (PTO), conforme a lo indicado en el presupuesto base de la pre-
sente obra.
CONDICIONES DE PAGO
Esta partida será pagada de acuerdo al precio unitario indicado en el presupuesto de la
obra para el presente trabajo, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la com-
pensación completa por toda mano de obra, equipo, herramientas y por imprevistos ne-
cesarios para completar este ítem.
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